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Общие положения
Расчет и обоснование нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль проведен в соответствии с Приказом Минэнерго РФ №323 от 30.12.2008 г. «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».
Цель работы
Расчет и обоснование нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль, проводился с целью оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, определения нормативов потребления ТЭР, затрат на реализацию энергоэффективных решений, утверждение вышеуказанных нормативов в Минэнерго РФ.

В этой части технического отчета определены нормативы удельного расхода топлива на производство и отпуск тепловой энергии, нормируемые расходы тепловой энергии на собственные нужды котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль.
1 Методика определения  нормативов удельных расходов топлива по отопительным (производственно-отопительным) котельным
1.1. Расчет индивидуальных нормативов удельного расхода топлива (норматив расхода расчетного вида топлива по котлоагрегату на производство 1 Гкал тепловой энергии при оптимальных эксплуатационных условиях) осуществляется в следующем порядке:

1) индивидуальные нормативы определяются на основании нормативных характеристик котлоагрегатов.

Под нормативной характеристикой в настоящей Инструкции понимается  зависимость расхода условного топлива на 1 Гкал произведенной тепловой энергии (вк.а.бр) от нагрузки (производительности) котлоагрегата при нормальных условиях его работы на данном виде топлива:
                               142,86 

                   вк.а.б= ———   кг у. т./Гкал,



              (1) 
                              ηк.а.бр 
где: ηк.а.бр -  КПД брутто котлоагрегата во всем диапазоне его нагрузки.

2) КПД брутто определяется по результатам режимно-наладочных испытаний котлоагрегата при сжигании топлива одного вида одинаковым способом;

3) нормативные характеристики составляются для котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии и работающего в соответствии с режимными картами.

1.2. При расчете НУР может учитываться старение (износ) оборудования, которое характеризует технологически невосстанавливаемый ремонтами естественный физический износ оборудования при длительной его эксплуатации, ухудшение технического состояния, снижение экономичности. Влияние величины старения (износа) на снижение экономичности, сопровождаемое ростом НУР, определяется по результатам испытаний.

Коэффициент старения (Кс) определяется:

                                             Пс
                             Кс = 1 + —
,



               (2) 

                                                     100
Коэффициент старения не применяется при расчете НУР по котлам, на которых режимно-наладочные испытания проводились на газе – в течение трех лет, а на твердом и жидком топливе – пяти лет, предшествовавших текущему году.

1.3.  В качестве факторов, учитываемых при расчетах,  принимаются:

1) фактические технические характеристики оборудования (типы и производительность котлоагрегатов, год ввода в эксплуатацию, коэффициент полезного действия и др.) и режим функционирования (приложение 5 к настоящей Инструкции);

2) режимные карты, составленные по результатам режимно-наладочных испытаний (режимные карты, составленные на основе балансовых испытаний котлоагрегатов без проведения режимной наладки основанием для расчета НУР не являются);

3) информация о динамике основных показателей за предшествующие годы, текущие и планируемые показатели функционирования по котельной, филиалу, энергоснабжающей организации (Динамика основных технико-экономических показателей котельной, филиала - приложение 8 к настоящей Инструкции);

4) план организационно-технических мероприятий (ОТМ) по рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), разработанный на основе энергетических обследований, с указанием ожидаемой экономии топлива в т у.т, тепловой энергии в Гкал и сроков внедрения мероприятий.

1.4. Расчет нормативов выполняется в следующей последовательности:

1) определяются объемы производства и планового отпуска тепловой энергии котельной в тепловую сеть на каждый месяц и год, нагрузка котлов и число часов работы;

2) распределение тепловых нагрузок между отдельными агрегатами котельной базируется на принципе минимальных затрат топлива;

3) уточняется характеристика сжигаемого топлива: низшая теплота сгорания, для угля – марка угля, влажность, зольность, фракционный состав (содержание мелочи класса 0 - 6 мм, %) на основании сертификата (паспорта) качества топлива, поставляемого в текущем году;
4) определяются технические характеристики и параметры функционирования оборудования – номинальная тепловая мощность котлов, их оптимальная нагрузка и время работы в расчетный период;
5) на основании результатов режимно-наладочных испытаний строятся нормативные характеристики, соответствующие установленному оборудованию и виду используемого топлива;

6) по нормативным характеристикам устанавливается индивидуальный норматив удельного расход топлива на производство тепловой энергии каждым котлоагрегатом.

1.5. Нормативные характеристики используются для разработки нормативных коэффициентов, учитывающих отклонения условий эксплуатации от принятых при определении индивидуальных норм:

1) коэффициент К1, учитывающий эксплуатационную нагрузку котлов;

2) коэффициент К2, учитывающий работу паровых котлов без экономайзеров  (таблица 4 – рекомендуемая);

3) коэффициент К3, учитывающий использование нерасчетных видов топлива на данном типе котлов.

Коэффициенты К1, К2 и К3 определяются как отношение значений удельного расхода топлива при планируемых  условиях работы котлоагрегатов и удельного расхода топлива на номинальной нагрузке при оптимальных условиях эксплуатации.

1.5.1. Коэффициент К1 определяется по нормативной характеристике: 
                                                  (вк.а.бр)ср




К1 =   ———    ,




               (3) 
                                                  (вк.а.бр)ном
где: (вк.а.бр)ср- удельный расход условного топлива при средней производительности котлоагрегата на планируемый период работы (месяц, год), кг у.т./Гкал;
(вк.а.бр)ном – удельный расход условного топлива при номинальной нагрузке, кг у.т./Гкал.

В случаях, когда расчеты ведутся с использованием таблицы 1, может применяться коэффициент К1, характеризующий изменение удельного расхода топлива в связи с изменением КПД при нагрузках, отличных от номинальной (таблица 3 – рекомендуемая). 

Коэффициент К1 по таблице 3 применяется также для расчетов  в тех случаях, когда  по паспорту котла известны только значения КПД и удельного расхода топлива для номинальной нагрузки.

1.5.2. Коэффициент К2 определяется только для паровых котлов производительностью до 20 т/ч, поставлявшихся без экономайзеров.

1.5.3. В составе расчетных и обосновывающих материалов приводятся характеристики топлива с приложением сертификата (паспорта), в котором должны быть указаны теплота сгорания, зольность, влажность, содержание мелочи в угле.

Коэффициент К3 для стальных секционных и чугунных котлов типа НР-18, НИИСТУ-5, «Минск-1», «Универсал», «Тула-3» и др., а также для паровых котлов типа Е-1/9, топки которых оборудованы колосниковой решеткой с ручным обслуживанием, при сжигании рядовых углей с содержанием мелочи (класс 0÷6 мм) более 60% принимается равным: 1,15 - для антрацита; 1,17 – для каменных углей; 1,2 – для бурых углей.

Для остальных котлов коэффициент К3 определяется по потерям теплоты топок от механического недожога (q4) в зависимости от типа топочного устройства, зольности и фракционного состава топлива по формуле:
                                 q4исх(Кm -1)

          К3 = 1 +  ---------------,
                                                            (4) 
                                100
где: q4исх - исходное значение потерь теплоты от механического недожога, % (принимается в зависимости от типа топочного устройства, вида сжигаемого топлива и его зольности);
 Кm - поправка на содержание мелочи (класс 0÷6 мм) в топливе

1.5.4. Общий (интегральный)  коэффициент К определяется по формуле:

                                  К = Кс  * К1 *  К2  * К3,




     (5) 

1.5.5. Индивидуальный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии котлом, определяется по выражению:




Нк.а.бр = K  * (вк.а.бр)ном, кг у.т./Гкал,
                           (6)
2 Методика определения потребного количества тепла на собственные нужды котельной
2.1. Расход тепловой энергии на собственные нужды котельных определяется опытным (режимно-наладочные и (или) балансовые испытания) или расчетным методами.

В состав общего расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных в виде горячей воды или пара входят следующие элементы затрат:

растопка, продувка котлов;

обдувка поверхностей нагрева;

подогрев мазута;

паровой распыл мазута;

деаэрация (выпар);

технологические нужды ХВО;

отопление и хозяйственные нужды котельной, потери с излучением тепловой энергии теплопроводами, насосами, баками и т.п.; утечки, парение при опробовании и другие потери.

Общий расход тепловой энергии на собственные нужды определяется по формуле:
                                                  N
                                       Qсн = ∑ Qснi,                                                                   (1) 


                                       i=1
где  Qснi – тепловые потери  на i-е нужды, Гкал;

                 N - количество статей расхода на собственные нужды котельной.


При расчетном определении расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной используются нижеприведенные зависимости.


Расчеты расхода тепловой энергии на собственные нужды выполняются на каждый месяц и в целом на год. При этом, расчеты по отдельным статьям расхода тепловой энергии могут выполняться в целом за год с распределением его по месяцам пропорционально определяющему показателю (выработка тепловой энергии; число часов работы; количество пусков; температура наружного воздуха; длительность отопительного периода и др.)

Исходные данные и результаты расчета по элементам затрат заносятся в отдельные таблицы.


2.2. Потери тепловой энергии с продувочной водой, Гкал, зависят от периодичности и продолжительности продувки котла и определяются по формуле:
                                                         Ik
                                             Qпрод = ∑ Kпродi * Q im,



               (2) 
                                      i=1
         где: Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для непрерывной продувки паровых котлов – 0,01, для периодической продувки паровых котлов – 0,005, водогрейных котлов – 0,003;
Q im - количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котлом за расчетный  период;
I к - количество котлов.

2.3.  Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов Qраст, Гкал определяется:

                                                    I к            

                                             Qраст = ∑ Q k i * ( К' * N i+ К'' *i),                     (3) 
                                           i=1  
           где: часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;
           К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч (из горячего состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2; 
N i  -  количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде;
К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя свыше 12 ч (из холодного состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,65, в неотопительном – 0,45;
i - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде.

Расчетное количество растопок котлов определяется по отчетным данным базового года с внесением коррективов по прогнозируемому режиму потребления тепловой энергии потребителями в расчетном периоде. 

2.4. Расход тепловой энергии  на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов, Гкал, определяют по формуле:
                                        Ik
                Qобд  = Kобд * ∑Gkiср * (Iп – Iпв) * rk i *10-3 ,                             (4) 
                              i=1
         где: Kобд – коэффициент обдувки, принимаемый в размере 0,002 при сжиганиии твердого топлива и 0,003 – при сжигании мазута;         
Gki  - средняя за время работы производительность i-го котла, т/ч;
rk i  - продолжительность работы i-го котла, ч;
Iп, Iпв - энтальпия соответственно пара используемого для обдувки и питательной воды, ккал/кг;
Ik  - количество котлов.

2.5. Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал, определяется как сумма потерь (расходов) тепловой энергии при сливе мазута  (Qсл м), обогреве в резервуарах при хранении (Qхр м), обогреве мазутопроводов (Qm м), подогреве в мазутоподогревателях и (или) расходных емкостях ( Qп м ) и паровом распыле мазута форсунками ( Q р м ).

                          Qм = Qслм + Qхрм + Qтм + Qпм + Qрм ,                           (5) 

        При определении Qхр м и Qm м потери (расходы) тепловой энергии, относящиеся к нормативному неснижаемому запасу мазута, (ННЗТ), не учитываются.

2.5.1. Количество тепловой энергии на разогрев мазута при сливе, Гкал, определяют по формуле:
                                                           10 * Ко* rсл
                 Qслм = 450*(tk – tн)*(1 + —————)*Мсл*10-6 ,                 (5.1) 
  р
где: tk - конечная температура подогрева мазута в цистерне, оС, принимается в зависимости от марки мазута; 

 tн - начальная температура мазута в цистерне оС, при отсутствии данных принимается 0-(-7) оС для южного пояса, (-)7 до (-)10 оС для северного от (-)10 до (-)15 оС для Сибири (через 7 суток после наполнения температура мазута в цистерне равна температуре наружного воздуха); 
Ко - коэффициент охлаждения, ккал/(м3чоС), принимается равным 1,65 для цистерн 60(50)т; 2,2 – для 25-тонной цистерны; 1,15 - при доставке мазута  автотранспортом;
rсл - время разогрева и слива из цистерны, ч, принимаемое в зависимости от периода и марки мазута (холодное время года М-40, М-60-8 час., М-80, М-100-10 час., теплое время – 4 час.);
р - плотность мазута при начальной температуре, кг/м3;
Мсл - количество сливаемого за расчетный период мазута, т.
2.5.2. Потери тепловой энергии при хранении мазута, Гкал, рассчитываются по формуле:

                                   602 * F * K *(tк – tо) * rхр 
                       Qхрм =  ——————————      *Mхр * 10-6,                         (5.2)
                                               р*V
где: F - поверхность охлаждения резервуара, м2; принимается по проектным,  паспортным или фактическим данным;
K - коэффициент теплопередачи стенок резервуара, ккал/(м2чоС);                принимаемый для металлических неизолированных резервуаров - 6,0; металлических изолированных - 3,0; для подземных резервуаров - 0,27;
tо - температура окружающего воздуха, оС; принимается как средняя для расчетного периода (для подземных резервуаров tо = 5оС);
 rхр - время хранения, ч;
V  - емкость резервуара, м3; 
Mхр – количество мазута, хранимого в расчетном периоде, определяемое как среднее значение на начало и конец этого периода, т

                                                                                                      tо + tк
           р - плотность мазута при среднем значении температуры  (———) , кг/м3.    

                                                                                                                     2                                                                                                                                                   
При отсутствии данных расход пара давлением 1-1,2 МПа и температурой 220 - 250оС на разогрев, слив и зачистку 10 железнодорожных цистерн емкостью 60 т принимается равным 7,65 т/ч (85-120 кг/т); расход пара на сливные лотки на 10 м двухпутной эстакады 0,1 т/ч, на промежуточные емкости объемом 200 м3 – 0,6 т/ч, 400 м3 – 1,2 т/ч, 600 м3 – 1,8 т/ч, 1000 м3 – 2,0 т/ч. 

2.5.3. Расход тепловой энергии на обогрев мазутопроводов, Гкал, определяется по формуле:
                                               q
                                  Qтм = —— * L *  * rоб * 10-6,                                        (5.3)
                                            1,163
где: q - плотность теплового потока от мазутопровода в окружающую среду, Вт/м; принимается по нормам  плотности теплового потока, приводимых в строительных нормах и правилах;
L - длина обогреваемого мазутопровода, м;
 - коэффициент, учитывающий тепловые потери опорами, арматурой, компенсаторами; принимается 1,2 в тоннелях и каналах и помещениях, 1,25 – для  надземной прокладки мазутопроводов; 
rоб  - продолжительность обогрева, ч. 

2.5.4. Расход тепловой энергии на подогрев мазута в мазутоподогревателях или расходных емкостях

Расход тепловой энергии на подогрев мазута, Гкал, определяется по формуле:

                      qп * (Iп – Iпв) * Мп
          Qпм = ------------------------- * 10-6,                                              (5.4)
                                  ηпод
где: qп  - удельный расход пара на подогрев мазута
Iп, Iпв  - энтальпия соответственно пара, используемого для подогрева, и питательной воды, ккал/кг;
Мп - количество подогреваемого мазута за расчетный период, равное количеству мазута, поданного в топку горелочными устройствами, т;
          ηпод - КПД подогревателя, принимаемый равным 0,98. 

2.5.5. Расход тепловой энергии на паровой распыл мазута, Гкал, рассчитывается в случае комплектации котлоагрегатов паромеханическими форсунками по формуле:

                               Qрм = qp * Вм * (Iп – Iпв)*10-3,                                 (5.5)

где qp - удельный расход пара на распыливание, кг/кг мазута; принимается 0,02-0,03 в зависимости от вязкости мазута;      
Вм - количество распыляемого мазута, т;
Iп, Iпв - энтальпия соответственно пара, используемого для распыла мазута, и питательной воды, ккал/кг.

Расход пара на распыл мазута для паровых форсунок учтен удельным расходом пара на подогрев мазута, приведенным в п. 2.5.4.

2.6. Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки, Гкал, определяют по формулам:


при наличии охладителя выпара:

          Qхво = Kхво*Gхво*Квз*Св*(t"- t')* rхво* 10-3 ,                                               (6.1)

при отсутствии охладителя выпара:

          Qхво = Kхво*Gхво*Квз*Св*(t"- t')* rхво*10-3 + 0,004 * Gд*(Iвып -I')* rд*1,   (6.2) 

где: Kхво - удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на 1 т химически очищенной воды, принимается в зависимости от общей жесткости воды, т;

         Gхво  - средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т/ч;

         Квз - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 при наличии бака взрыхления и 1,2 при его отсутствии;

         Св  - теплоемкость воды, ккал/кгоС;
         t", t' - соответственно температура воды после и до подогревателя сырой и исходной воды, оС; 
         rхво, rд – продолжительность работы соответственно ХВО и деаэратора в расчетном периоде, ч;

         Gд  - средний расход воды на деаэрацию в расчетном периоде, т/ч;
         Iвып, I' - энтальпия соответственно выпара из деаэратора и исходной воды, ккал/кг.


  2.7. Часовой расход тепловой энергии, Гкал,  на отопление помещения котельной определяется следующим образом:

                    Qо =  * Vо * qо* (tвн – tр.о.)* 10-6,                                                  (7) 

где: Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны), м3;

         qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС);

         tр.о. - расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления, оС;
tвн – температура воздуха внутри помещения, принимаемая как средневзвешенная по всем помещениям непосредственно котельной (котельный зал; насосное отделение; щитовое помещение и др.); принимается по действующим санитарным нормам с учетом показателей аттестации рабочих мест по условиям труда.

Пересчет расхода тепловой энергии на отопление в конкретном расчетном месяце  по формуле:

                                         tвн  - tср
                       Qо мес = Qo ——— * rмес,                                                        (7.1)

                                         tвн  - tр.о.
где:  tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС;

        rмес - продолжительность отопления, ч.

Полученный по формуле (7.1) расход тепловой энергии на отопление помещений котельной уменьшается на величину тепловых выделений в окружающую среду котлоагрегатами, баками различного назначения, установленными в котельном зале, других тепловыделений (потери с утечками, парением, через теплоизоляцию, при опробовании предохранительных клапанов), а также поступлений тепловой энергии с нагретым воздухом приточной вентиляции.
Если поступление тепловой энергии от котлоагрегатов, баков и других элементов, а также с воздухом приточной вентиляции обеспечивает поддержание расчетной температуры воздуха в производственной зоне котельного зала, то расход тепловой энергии на отопление в общем расходе на собственные нужды учитывается только в объеме потребности на отопление служебных и бытовых помещений.
Расход тепловой энергии на отопление и хозяйственно-бытовые нужды зданий и сооружений, расположенных на территории котельной (административное здание, гаражи, мастерские, склады и др.), к собственным нуждам не относится.

2.7.1. Потери тепловой энергии котлоагрегатами определяются по формулам (7.2) или (7.3):

                       ка            I k
                    Qтп = i * Q р.н.* q5  * 10-3,                                                    (7.2)
                              i=1              100
где: Вi - расход натурального топлива котлоагрегатом в расчетном месяце, т;
       q5 - средняя потеря тепловой энергии всеми элементами котлоагрегатов в окружающую среду, в % от количества теплоты топлива;
      Q р.н – теплота сгорания используемого натурального топлива, ккал/кг ;
     Ik - количество котлоагрегатов.

Средняя потеря тепловой энергии всеми элементами котлоагрегата в окружающую среду (q 5) принимается по показателям режимной карты.
    Qкатп = ∑ Qi* bбрка * Qусл.топл *  — * 10-6,                                        (7.3)                    
                i=1                             100

 где: Qi – производство тепловой энергии i- котлом за расчетный период, Гкал;

         bбрка – удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии i-м котлом в расчётном периоде, кг у.т./Гкал;


Qусл.топл – теплота сгорания по условному топливу, 7000 ккал/кг у.т.

Тепловые потери баками, независимо от места  установки, рассчитываются по формуле (8),  прочие потери теплоты - в соответствии с  пунктом 59 Инструкции.

2.7.2.  Потери тепловой энергии баками различного назначения (декарбонизаторы, баки-аккумуляторы и пр.), Гкал, определяют по формуле:
                                  G     

                       Qбак = ∑  qбј * Fбј * Кt *  nј * rбј *10-6,                                        (8)  
                                 j=1 
где: qбј - норма плотности теплового потока через поверхность бака, ккал/м2ч; принимается по СНиП 2.04.14-88 для баков, введенных в эксплуатацию до 01.11.2003 и по СНиП 41-03-2003 для баков, введенных в эксплуатацию после 01.11.2003;

                Fбј - поверхность бака, м2;

                Кt  - температурный коэффициент, определяемый по соотношению

                       (tг – tн ср):(tг – 5);
                nј - количество баков;

                G - количество групп однотипных баков;

                rбј - продолжительность работы баков в расчетном периоде, ч.

 2.8.  Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал, определяется по формуле:
                 Qх = (q *Nq* Kq+ *M)*св * рв* (tг – tхв)*Тq*10-3,               (9)

где q - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается    равной 0,27 м3/сут;       
Nq  - количество душевых сеток;
Kq - коэффициент использования душевых, определяется практическим путем, при отсутствии данных принимается равным 1,0;
 - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену, при отсутствии данных принимается равной 0,024 м3/чел в сутки;
M- численность работающих человек в сутки;
tг , tхв - соответственно температура горячей и исходной воды, оС; 
св  - теплоемкость воды, ккал/кгоС;
Тq  - продолжительность расчетного периода, сут;
рв - плотность воды, т/м3.


2.9. Другие потери (опробование предохранительных клапанов, потери с утечками, парением,  через теплоизоляцию трубопроводов), Гкал, принимают равными:


- для паровых котельных Qпр = 0,002 Qпроизв,.

- для водогрейных котельных Qпр = 0,001Qпроизв,

  

где: Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котельной за расчетный  период.


2.10. Расход тепловой энергии на дутье под решетки слоевых топок котлов, работающих на углях, принимается по опытным данным, но не более 2,0% от произведенной тепловой энергии за расчетный период.
3 Описание существующей системы теплоснабжения
Исходные данные:
· Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции: - 31оС;

· Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: - 4ОС;

· Средняя месячная температура наружного воздуха: Январь: -11,9 ОС; Февраль: -10,7 ОС; Март: -5,1 ОС; Апрель: +3,7 ОС; Май: +10,9 ОС; Июнь: +15,7 ОС; Июль: +17,6 ОС; Август: +16 ОС; Сентябрь: +10 ОС; Октябрь: +3,4 ОС; Ноябрь: -2,7 ОС; Декабрь: -8,1 ОС;
· Расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период: 4,1 м/с.
· Продолжительность отопительного периода: 221 сут.;

· Температура внутреннего воздуха в жилых и административных зданиях +20 ОС;

· Температурный график работы котельных: 150/70 оС, 95/70 оС;

· Температура воды в источнике водоснабжения: зима, весеннее-осенний период, лето: +5 ОС; +10 ОС; +15 ОС.
3.1 Характеристика основного оборудования котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» г. Ярославль.
таблица 1.
	№ п/п
	Наименование

котельной
	Марка котла
	Срок службы
	Режим

работы
	Вид
топлива
	КПД брутто, %
	Удельный расход топлива (по режимным картам),  кг.у.т/Гкал
	Количество растопок котлоагрегата
	Режим работы котлоагрегатов, ч.
	Фактическая (располагаемая)

мощность,

 т/ч (Гкал/ч)  

	
	
	
	
	
	
	
	
	при простое до 12 ч.
	при простое свыше

12 ч.
	в

работе
	в ремонте
	в резерве
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	котельная №11
(Костромское шоссе, 18а)
	«КВГМ-11,63» уст.№1

«ДКВР 20/13» уст.№2

«ДКВР 20/13» уст.№3

«ДКВР 6,5/13» уст.№4
	-

-

-

-
	водогр.

паровой

паровой

паровой
	газ

(мазут)
	93,75

81,8

83,42

89,47
	152,4

156,3

156,37

158,66
	0

0

3

0
	2

1

3

0
	3120

2184

570

0
	-

-

-

-
	5640

6576

8214

8760
	10,00

21

22,00

9,8

	2
	котельная №12
  (ул.Индустриальная, 26)
	«КВГМ-11,63» уст.№0

«ДЕ-16-14-ГМ» уст.№1

«КВГМ-11,63-150Н» уст.№2

«ДКВР-10/13» уст.№3

«ДКВР-10/13» уст.№4

«КВГМ-20» уст.№5

«КВГМ-20» уст.№6
	-

-

-

-

-

-
	водогр паровой

водогр.

паровой

паровой

водогр.

водогр.
	газ

(мазут)
	93,79

88,93

93,11

92,1

91,61

90,93

90,84
	152,32

160,65

153,4

155,1

155,94

157,11

157,24
	0

0

0

2

0

2

0
	0

0

0

3

1

1

1
	0

0

0

1610

8424

2756

2208
	-

-

-

-

-

-

-
	8760

8760

8760

8150

336

6004

6552
	10

15,50

10,00

13,3

12,4

19,9

18,40

	3
	котельная №13
(п.Прибрежный)
	«Унитерм 1500/150» уст.№1

«КВГМ-4,65-150» уст.№2

«КВГМ-4,65-150» уст.№3
	-

-

-
	водогр.

водогр.

водогр
	газ
	92,63

93,61

93,02
	154,2

152,61

153,58
	6

0

0
	3

2

1
	3312

0

5112
	-

-

-
	5448

8760

36748
	1,25

4

4

	4
	котельная №21
(ул.Заовинная, 31)
	«Факел 1Г» уст.№1

«Факел 1Г» уст.№2

«Витогаз-100Ф» уст.№3
	-

-

-
	водогр.

водогр.

водогр.
	газ
	88,5

81,3

91,12
	161,5

175,6

156,78
	0

0

0
	1

1

2
	2952

2208

967
	-

-

-
	5808

6552

7793
	0,73

0,68

0,04

	5
	котельная №22
(ул.Вишняки, 34а)
	«Факел-0,63ГН» уст.№1

«Факел-0,63ГН» уст.№2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	92,0

92,0
	155,3

154,6
	0

0
	1

1
	2952

2352
	-

-
	5808

6408
	0,42

0,47

	6
	котельная №23
(ул.Суздальская, 27а)
	«НР-18» уст.№1

«НР-18» уст.№2

«НР-18» уст.№3
	-

-

-
	водогр.

водогр.

водогр.
	газ
	80,41

84,54

83,58
	177,7

169,0

170,9
	6

0

0
	3

1

1
	2898

2952

2208
	-

-

-
	5862

5808

6552
	0,41

0,36

0,35

	7
	котельная №24
(Московский пр., 55в)
	«Факел 1Г» уст.№1

«Факел-0,63Г» уст.№2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	92,15

90,59
	155,03

157,7
	0

3
	1

2
	2928

2376
	-

-
	5832

6384
	0,76

0,49

	8
	котельная №26
(п.Сокол, 23б)
	«Факел 1Г» уст.№1

«Факел 1Г» уст.№2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	90,17

91,22
	158,4

156,6
	0

6
	1

3
	4416

1546
	-

-
	4344

7214
	0,77

0,72

	9
	котельная №29
(ул.Туговская,11)
	«КВГМ-0,25-115Н» уст.№1

«КВГМ-0,25-115Н» уст.№2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	92,4

92,15
	154,6

155,03
	0

0
	1

1
	2952

2352
	-

-
	5808

6408
	0,20

0,20

	10
	котельная №210
(1-я Закоторосольная набережная, 72)
	«КСС-40» уст.№1

«КСС-40» уст.№2

«КСС-40» уст.№3
	-

-

-
	водогр.

водогр.

водогр.
	газ
	85,15

84,69

78,55
	167,71

168,61

181,81
	0

0

0
	1

2

0
	2184

3120

0
	-

-

-
	6576

5640

78760
	0,49

0,38

0,24

	11
	котельная №212
(ул.5-я Портовая,2)
	«ВК-21» уст.№1

«ВК-21» уст.№2

«ВК-21» уст.№3

«ВК-21» уст.№4

«ВК-21» уст.№5

«Факел 1Г» уст.№6
	-

-

-

-

-

-
	водогр.

водогр.

водогр.

водогр.

водогр.

водогр.
	газ
	93,2

89,60

91,27

92.14

91,40

91,32
	153,3

159,5

156,53

154.97

156.3

156,44
	0

13

4

0

0

0
	1

10

2

1

0

1
	5256

2228

868

1676

0

8424
	-

-

-

-

-

-
	3504

6532

7892

7084

8760

336
	1,50

1,50

1,71

1,68

1,71

0,50

	12
	котельная №214
(ул.Маяковского, 17а)
	«Луч-0,65-95» уст.№1

«Луч-0,65-95» уст.№2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	91,71

91,90
	155,8

155,5
	0

0
	1

1
	2952

2352
	-

-
	5808

6408
	0,40

0,40

	13
	Котельная №217
	«vitoplex-100» уст. №1

«vitoplex-100» уст. №2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	90,94

91,06
	157,09

156,89
	0

0
	1

1
	2952

2352
	-

-
	5808

6408
	0,27

0,25

	14
	котельная №215
	«Факел» уст.№1

«Факел» уст.№2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	91,30

90,06
	156,48

158,63
	0

0
	1

1
	2952

2400
	-

-
	5808

6360
	0,60

0,67

	15
	котельная №216
	«Факел» уст.№1

«Факел» уст.№2

«Факел» уст.№3
	-

-

-
	водогр.

водогр.

водогр.
	газ
	90,35

87,15

91,06
	158,12

163,93

156,88
	0

0

0
	1

2

1
	2208

3312

2904
	-

-

-
	6552

5448

5856
	0,68

0,64

0,70

	16
	котельная №31
(ул.Б.Федоровская,119б)
	«Факел 1Г» уст.№1

«Факел 1Г» уст.№2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	90,80

90,3
	152,5

154,4
	0

0
	2

3
	2904

2400
	-

-
	5856

6360
	0,76

0,77

	17
	котельная №38
(Парковый презд,7б)
	«КВГМ-0,25-115» уст.№1

«Факел 1Г» уст.№2

«Факел 1Г» уст.№3
	-

-

-
	водогр.

водогр.

водогр.
	газ
	90,66

91,07

89,63
	157,57

156,88

159,39
	0

0

0
	1

2

1
	8424

3312

5112
	-

-

-
	336

5448

3648
	0,20

0,76

0,76

	18
	котельная №43
(ул.1905 года,16)
	«КВ-ГМ-4,65-150» уст.№1

«КВ-ГМ-11,63» уст.№2*
«ДКВР 10/13» уст.№3
	-

-

-
	водогр водогр.

паровой
	газ
	93,52

93,26

87,24
	152,74

153,19

155,3
	0

0

0
	2

1

0
	3312

5112

0
	-

-

-
	5448

3648

8760
	4,0

10,0

12,6

	19
	котельная №44
(ул.Коммунаров,1а)
	«Факел 1Г» уст.№1

«Факел 1Г» уст.№2
	-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	86,41

90,75
	165,3

157,4
	0

0
	1

2
	3648

1656
	-

-
	5112

7104
	0,64

0,66

	20
	котельная №45
(ул.Б.Норская,11б)
	«ВК-21» уст.№1**

«ВК-21» уст.№2**
	-

-

-
	водогр.

водогр.
	газ
	87,75

87,29
	162,70

163,60
	0

0
	1

1
	1512

3792
	-

-
	7248

4968
	1,57

1,58

	21
	котельная №46
(Тутаевское шоссе,95б)
	«ВК-21» уст.№1

«ВК-21» уст.№2

«Факел 1Г» уст.№3


	-

-

-


	водогр.

водогр.

водогр.


	газ
	90,45

91,85

89,65


	157,9

155,5

157,69


	0

0

0


	1

2

1


	3960

5064

7824


	-

-

-


	4800

3636

936


	1,40

1,43

0,82



	22
	котельная №49
(Тутаевское шоссе,13а)
	«КВ-ГМ-0,35» уст.№1

«КВ-ГМ-0,35» уст.№2

«Витогаз-100» уст.№3
	-

-

-
	водогр.

водогр.

водогр.
	газ
	92,50

93,10

90,3
	154,50

153,40

158,21
	0

0

0
	1

1

1
	2352

2904

96
	-

-

-
	6408

5808

8664
	0,27

0,29

0,033


4 Результаты расчета:
· нормированного индивидуального, средневзвешенного и группового удельного расхода топлива на плановую выработку тепловой энергии на 2019 год по котельным ОАО «Яргортеплоэнерго»;
· нормированного количества тепла на собственные нужды котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» по элементам затрат с разбивкой по месяцам года и в целом на 2019 год.
4.1. Результаты расчета индивидуального нормированного удельного расхода топлива на 2019 год на производство тепловой энергии котельными ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль:
таблица 2.
	Месяц 2019 года
	Котел №№
	Плановая выработка тепловой энергии,

Гкал
	Число часов

работы,

час
	Индивидуальный нормированный

расход топлива,

кг.у.т / Гкал

	котельная №11 (Костромское шоссе, 18а):

	Январь
	1
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	2863,22
	744
	150,568

	Апрель
	
	2216,68
	720
	150,406

	Май
	
	279,97
	48
	151,036

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	250,21
	144
	150,200

	Октябрь
	
	2161,63
	744
	150,370

	Ноябрь
	
	3106,95
	720
	150,675

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	10878,64
	3120
	150,530

	Январь
	2
	2970,33
	744
	162,563

	Февраль
	
	2405,10
	696
	164,940

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	2651,66
	744
	164,460

	ИТОГО:
	
	8027,09
	2184
	163,902

	Январь
	3
	1344,29
	212
	158,446

	Февраль
	
	951,03
	192
	159,660

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	1004,67
	166
	158,671

	ИТОГО:
	
	3299,99
	570
	158,864

	Январь
	4
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	котельная №12 (ул.Индустриальная, 26):

	Январь
	0
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	Январь
	1
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	Январь
	3
	2234,29
	480
	154,371

	Февраль
	
	1454,97
	386
	154,845

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	2789,72
	744
	154,858

	ИТОГО:
	
	6478,98
	1610
	154,687

	Январь
	4
	3951,64
	744
	155,111

	Февраль
	
	3267,23
	696
	155,073

	Март
	
	3549,36
	744
	155,071

	Апрель
	
	3603,09
	720
	155,088

	Май
	
	3858,36
	744
	155,101

	Июнь
	
	2926,23
	720
	155,100

	Июль
	
	1495,04
	384
	155,100

	Август
	
	2679,38
	744
	155,100

	Сентябрь
	
	4018,97
	720
	155,216

	Октябрь
	
	4233,23
	744
	155,257

	Ноябрь
	
	4645,83
	720
	155,553

	Декабрь
	
	3567,64
	744
	155,073

	ИТОГО:
	
	41795,99
	8424
	155,171

	Январь
	5
	14372,56
	744
	156,927

	Февраль
	
	10982,21
	672
	156,006

	Март
	
	11196,86
	744
	155,723

	Апрель
	
	8095,52
	596
	155,444

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	44647,14
	2756
	156,129

	Январь
	6
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	7920,12
	744
	155,278

	Ноябрь
	
	11016,10
	720
	156,366

	Декабрь
	
	10857,95
	744
	156,201

	ИТОГО:
	
	29794,17
	2208
	156,017

	котельная №13 (п.Прибрежный):

	Январь
	1
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	256,30
	744
	153,300

	Июль
	
	212,31
	360
	153,446

	Июль
	
	216,96
	744
	153,300

	Август
	
	121,35
	744
	153,300

	Сентябрь
	
	367,38
	720
	153,385

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	1174,31
	3312
	153,353

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	Январь
	3
	2478,37
	744
	153,334

	Февраль
	
	1962,59
	696
	153,063

	Март
	
	1805,92
	744
	152,935

	Апрель
	
	1002,86
	720
	152,852

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	997,57
	744
	152,857

	Ноябрь
	
	1752,50
	720
	152,937

	Декабрь
	
	2086,06
	744
	153,055

	ИТОГО:
	
	12085,86
	5112
	153,045

	котельная №21 (ул.Заовинная, 31):

	Январь
	1
	360,05
	744
	159,829

	Февраль
	
	269,23
	696
	160,291

	Март
	
	232,63
	744
	160,644

	Апрель
	
	171,80
	720
	160,800

	Май
	
	19,57
	48
	160,192

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	1053,27
	2952
	160,292

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	161,27
	744
	166,200

	Ноябрь
	
	216,57
	720
	166,734

	Декабрь
	
	247,42
	744
	167,284

	ИТОГО:
	
	625,27
	2208
	166,814

	Январь
	3
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	5,79
	200
	156,780

	Июнь
	
	5,01
	200
	156,780

	Июль
	
	9,18
	175
	156,780

	Август
	
	8,99
	125
	156,780

	Сентябрь
	
	25,88
	267
	156,780

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	54,84
	967
	156,780

	котельная №22 (ул.Вишняки, 34а):

	Январь
	1
	281,40
	744
	154,975

	Февраль
	
	205,72
	696
	154,600

	Март
	
	191,91
	744
	155,004

	Апрель
	
	134,82
	720
	155,700

	Май
	
	12,25
	48
	155,056

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	826,10
	2952
	155,008

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	19,96
	144
	155,600

	Октябрь
	
	139,55
	744
	155,600

	Ноябрь
	
	186,62
	720
	155,416

	Декабрь
	
	221,33
	744
	154,650

	ИТОГО:
	
	567,46
	2352
	155,169

	котельная №23 (ул.Суздальская, 27а):

	Январь
	1
	181,55
	744
	171,708

	Февраль
	
	164,40
	612
	172,600

	Март
	
	101,40
	480
	171,825

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	5,15
	24
	171,708

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	32,48
	144
	171,348

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	90,75
	222
	177,079

	Декабрь
	
	155,70
	672
	171,262

	ИТОГО:
	
	731,44
	2898
	172,480

	Январь
	2
	212,72
	744
	168,341

	Февраль
	
	194,90
	696
	168,289

	Март
	
	184,53
	744
	168,347

	Апрель
	
	191,42
	720
	168,228

	Май
	
	12,37
	48
	168,282

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	795,93
	2952
	168,301

	Январь
	3
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	224,12
	744
	169,016

	Ноябрь
	
	242,00
	720
	170,310

	Декабрь
	
	211,73
	744
	168,666

	ИТОГО:
	
	677,85
	2208
	169,369

	котельная №24 (Московский пр., 55в):

	Январь
	1
	475,79
	744
	154,344

	Февраль
	
	336,65
	696
	153,754

	Март
	
	307,08
	744
	153,779

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	385,10
	744
	153,878

	ИТОГО:
	
	1504,63
	2928
	153,977

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	214,10
	720
	157,485

	Май
	
	16,65
	48
	157,276

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	27,60
	144
	158,510

	Октябрь
	
	244,94
	744
	157,341

	Ноябрь
	
	335,43
	720
	157,501

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	838,71
	2376
	157,479

	котельная №26 (п.Сокол, 23б):

	Январь
	1
	449,46
	744
	157,935

	Февраль
	
	402,03
	696
	157,869

	Март
	
	402,54
	744
	157,778

	Апрель
	
	271,00
	720
	157,509

	Май
	
	22,81
	48
	157,650

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	396,15
	720
	157,801

	Декабрь
	
	415,37
	744
	157,821

	ИТОГО:
	
	2359,36
	4416
	157,803

	Январь
	2
	111,29
	344
	156,135

	Февраль
	
	36,70
	120
	156,212

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	41,78
	144
	156,281

	Октябрь
	
	281,46
	744
	155,895

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	58,41
	194
	156,233

	ИТОГО:
	
	529,64
	1546
	156,035

	котельная №29 (ул.Туговская, 11):

	Январь
	1
	135,74
	744
	154,179

	Февраль
	
	92,47
	696
	153,100

	Март
	
	90,18
	744
	152,896

	Апрель
	
	59,35
	720
	152,792

	Май
	
	5,13
	48
	152,711

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	382,87
	2952
	153,381

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	15,40
	144
	154,263

	Октябрь
	
	71,83
	744
	154,239

	Ноябрь
	
	98,53
	720
	154,448

	Декабрь
	
	106,14
	744
	154,485

	ИТОГО:
	
	291,90
	2352
	154,400

	котельная №210 (1-я Закоторосольная набережная, 72)

	Январь
	1
	136,76
	744
	169,938

	Февраль
	
	130,62
	696
	169,718

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	128,44
	744
	170,577

	ИТОГО:
	
	395,83
	2184
	170,073

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	120,55
	744
	172,717

	Апрель
	
	74,74
	720
	175,080

	Май
	
	7,79
	48
	172,697

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	15,91
	144
	175,080

	Октябрь
	
	64,80
	744
	175,080

	Ноябрь
	
	97,12
	720
	174,243

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	380,91
	3120
	174,070

	Январь
	3
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	котельная №212 (ул. 5-я Портовая, 2):

	Январь
	1
	918,71
	744
	152,212

	Февраль
	
	711,81
	696
	151,499

	Март
	
	858,65
	744
	151,881

	Апрель
	
	1008,29
	720
	152,891

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	70,38
	144
	151,800

	Октябрь
	
	874,33
	744
	151,967

	Ноябрь
	
	1023,87
	720
	152,980

	Декабрь
	
	898,33
	744
	152,100

	ИТОГО:
	
	6364,37
	5256
	152,265

	Январь
	2
	629,26
	512
	158,145

	Февраль
	
	402,52
	382
	157,377

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	168,38
	134
	158,283

	Ноябрь
	
	650,47
	456
	159,132

	Декабрь
	
	866,88
	744
	157,839

	ИТОГО:
	
	2717,52
	2228
	158,178

	Январь
	3
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	846,46
	744
	155,404

	Апрель
	
	141,72
	124
	155,412

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	988,18
	868
	155,405

	Январь
	4
	898,94
	744
	151,251

	Февраль
	
	788,00
	696
	151,179

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	280,05
	236
	151,230

	ИТОГО:
	
	1966,99
	1676
	151,219

	Январь
	5
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	Январь
	6
	248,11
	744
	156,139

	Февраль
	
	206,42
	696
	156,640

	Март
	
	223,81
	744
	156,582

	Апрель
	
	262,89
	720
	155,983

	Май
	
	205,72
	744
	156,913

	Июнь
	
	85,49
	360
	157,443

	Июль
	
	105,69
	744
	157,680

	Август
	
	102,39
	744
	157,680

	Сентябрь
	
	220,18
	720
	156,515

	Октябрь
	
	232,32
	744
	156,427

	Ноябрь
	
	270,58
	720
	155,955

	Декабрь
	
	264,40
	744
	156,009

	ИТОГО:
	
	2427,98
	8424
	156,476

	котельная №214 (ул.Маяковского, 17а):

	Январь
	1
	212,73
	744
	155,322

	Февраль
	
	142,30
	696
	155,678

	Март
	
	132,62
	744
	155,800

	Апрель
	
	104,34
	720
	155,800

	Май
	
	26,52
	48
	155,800

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	618,51
	2952
	155,608

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	6,12
	144
	155,500

	Октябрь
	
	105,95
	744
	155,500

	Ноябрь
	
	163,59
	720
	153,676

	Декабрь
	
	183,20
	744
	153,636

	ИТОГО:
	
	458,86
	2352
	154,105

	котельная №215:

	Январь
	1
	129,08
	744
	158,140

	Февраль
	
	111,05
	696
	158,140

	Март
	
	108,14
	744
	158,140

	Апрель
	
	80,61
	720
	158,140

	Май
	
	18,12
	48
	155,721

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	447,01
	2952
	158,042

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	18,12
	48
	156,327

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	16,82
	144
	155,960

	Октябрь
	
	83,16
	744
	155,960

	Ноябрь
	
	104,29
	720
	155,960

	Декабрь
	
	110,19
	744
	155,960

	ИТОГО:
	
	332,59
	2400
	155,980

	котельная №216:

	Январь
	1
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	196,19
	744
	155,639

	Ноябрь
	
	252,44
	720
	155,201

	Декабрь
	
	266,35
	744
	155,163

	ИТОГО:
	
	714,99
	2208
	155,307

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	73,47
	744
	160,670

	Июнь
	
	78,39
	720
	160,670

	Июль
	
	84,79
	744
	160,670

	Август
	
	84,86
	384
	160,625

	Сентябрь
	
	90,44
	720
	160,670

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	411,94
	3312
	160,661

	Январь
	3
	349,77
	744
	156,998

	Февраль
	
	269,22
	696
	156,824

	Март
	
	270,48
	744
	156,889

	Апрель
	
	207,62
	720
	157,449

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	1097,09
	2904
	157,014

	котельная №217:

	Январь
	1
	75,05
	744
	155,180

	Февраль
	
	53,74
	696
	155,180

	Март
	
	49,54
	744
	155,180

	Апрель
	
	35,00
	720
	155,180

	Май
	
	2,71
	48
	155,180

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	216,03
	2952
	155,180

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	4,48
	144
	154,130

	Октябрь
	
	38,81
	744
	154,130

	Ноябрь
	
	53,07
	720
	154,130

	Декабрь
	
	60,83
	744
	154,130

	ИТОГО:
	
	157,19
	2352
	154,130

	котельная №31 (ул.Б.Федоровская, 119б):

	Январь
	1
	316,92
	744
	153,595

	Февраль
	
	223,83
	696
	154,900

	Март
	
	204,17
	744
	155,875

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	223,48
	720
	155,132

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	968,41
	2904
	154,732

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	142,57
	720
	159,843

	Май
	
	11,07
	48
	158,851

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	18,58
	144
	161,000

	Октябрь
	
	162,75
	744
	159,212

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	256,24
	744
	155,387

	ИТОГО:
	
	591,22
	2400
	157,756

	котельная №38 (Парковый проезд, 7б):

	Январь
	1
	78,32
	744
	155,371

	Февраль
	
	74,80
	696
	155,408

	Март
	
	78,50
	744
	155,375

	Апрель
	
	76,55
	720
	155,388

	Май
	
	81,68
	744
	155,446

	Июнь
	
	44,35
	360
	155,717

	Июль
	
	80,42
	744
	155,418

	Август
	
	79,89
	744
	155,406

	Сентябрь
	
	77,41
	720
	155,408

	Октябрь
	
	78,72
	744
	155,380

	Ноябрь
	
	76,96
	720
	155,398

	Декабрь
	
	70,25
	744
	155,189

	ИТОГО:
	
	897,84
	8424
	155,399

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	27,53
	744
	156,980

	Июнь
	
	6,08
	360
	156,980

	Июль
	
	10,91
	744
	156,980

	Август
	
	10,71
	744
	156,980

	Сентябрь
	
	34,82
	720
	156,980

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	90,05
	3312
	156,980

	Январь
	3
	365,68
	744
	156,294

	Февраль
	
	277,13
	696
	155,806

	Март
	
	256,10
	744
	156,070

	Апрель
	
	177,95
	720
	156,545

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	190,25
	744
	156,503

	Ноябрь
	
	260,75
	720
	155,982

	Декабрь
	
	305,71
	744
	155,744

	ИТОГО:
	
	1833,56
	5112
	156,099

	котельная №43 (ул. 1905 года, 16):

	Январь
	1
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	1030,84
	744
	152,663

	Июнь
	
	515,08
	360
	152,610

	Июль
	
	791,79
	744
	153,000

	Август
	
	816,26
	744
	153,000

	Сентябрь
	
	1172,54
	720
	152,412

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	4326,51
	3312
	152,714

	Январь
	2
	5807,31
	744
	152,689

	Февраль
	
	4442,78
	696
	152,390

	Март
	
	4189,01
	744
	152,242

	Апрель
	
	3346,36
	720
	152,060

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	3398,40
	744
	152,045

	Ноябрь
	
	4426,98
	720
	152,341

	Декабрь
	
	4825,10
	744
	152,412

	ИТОГО:
	
	30435,95
	5112
	152,348

	Январь
	3
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	котельная №44 (ул.Коммунаров, 1а):

	Январь
	1
	383,34
	744
	162,517

	Февраль
	
	271,40
	696
	160,513

	Март
	
	247,64
	744
	160,056

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	270,83
	720
	160,297

	Декабрь
	
	309,94
	744
	160,932

	ИТОГО:
	
	1483,15
	3648
	161,003

	Январь
	2
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	172,93
	720
	158,170

	Май
	
	13,42
	48
	157,754

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	22,49
	144
	158,700

	Октябрь
	
	197,48
	744
	157,904

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	406,33
	1656
	158,056

	котельная №45 (ул.Б.Норская, 11б):

	Январь
	1
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	503,26
	744
	159,367

	Апрель
	
	391,95
	720
	159,200

	Май
	
	44,16
	48
	160,033

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	939,38
	1512
	159,328

	Январь
	2
	789,66
	744
	160,178

	Февраль
	
	563,21
	696
	159,224

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	35,66
	144
	159,100

	Октябрь
	
	364,34
	744
	159,100

	Ноябрь
	
	564,69
	720
	159,130

	Декабрь
	
	626,11
	744
	159,346

	ИТОГО:
	
	2943,67
	3792
	159,471

	котельная №46 (Тутаевское шоссе, 95б):

	Январь
	1
	1000,10
	744
	157,723

	Февраль
	
	900,37
	696
	157,562

	Март
	
	779,32
	744
	156,795

	Апрель
	
	525,25
	720
	155,967

	Май
	
	29,59
	744
	155,600

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	204,00
	168
	157,309

	Декабрь
	
	184,01
	144
	157,511

	ИТОГО:
	
	3622,65
	3960
	157,177

	Январь
	2
	711,07
	744
	154,521

	Февраль
	
	259,11
	240
	154,686

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	744
	0,000

	Август
	
	0,00
	384
	0,000

	Сентябрь
	
	120,76
	744
	155,300

	Октябрь
	
	566,92
	744
	154,791

	Ноябрь
	
	900,02
	720
	154,932

	Декабрь
	
	900,02
	744
	154,860

	ИТОГО:
	
	3457,90
	5064
	154,800

	Январь
	3
	285,39
	744
	157,032

	Февраль
	
	280,39
	696
	156,959

	Март
	
	69,61
	720
	164,870

	Апрель
	
	70,54
	720
	164,870

	Май
	
	26,15
	384
	164,870

	Июнь
	
	155,19
	720
	162,919

	Июль
	
	208,96
	744
	160,121

	Август
	
	174,12
	744
	162,127

	Сентябрь
	
	61,36
	144
	156,870

	Октябрь
	
	70,93
	744
	164,870

	Ноябрь
	
	64,60
	720
	164,870

	Декабрь
	
	48,41
	744
	164,870

	ИТОГО:
	
	1515,66
	7824
	160,437

	Январь
	4
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	Январь
	5
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	Январь
	6
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	0,00
	0
	0,000

	котельная №49 (Тутаевское шоссе, 13а):

	Январь
	1
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	14,81
	144
	153,314

	Октябрь
	
	85,41
	744
	153,235

	Ноябрь
	
	123,16
	720
	153,211

	Декабрь
	
	133,38
	744
	153,293

	ИТОГО:
	
	356,77
	2352
	153,251

	Январь
	2
	183,95
	744
	153,095

	Февраль
	
	120,07
	696
	152,764

	Март
	
	118,12
	744
	152,725

	Апрель
	
	83,02
	720
	152,787

	Май
	
	0,00
	0
	0,000

	Июнь
	
	0,00
	0
	0,000

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	505,16
	2904
	152,879

	Январь
	3
	0,00
	0
	0,000

	Февраль
	
	0,00
	0
	0,000

	Март
	
	0,00
	0
	0,000

	Апрель
	
	0,00
	0
	0,000

	Май
	
	1,35
	48
	158,210

	Июнь
	
	0,91
	48
	158,210

	Июль
	
	0,00
	0
	0,000

	Август
	
	0,00
	0
	0,000

	Сентябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Октябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Ноябрь
	
	0,00
	0
	0,000

	Декабрь
	
	0,00
	0
	0,000

	ИТОГО:
	
	2,26
	96
	158,210


4.2. Результаты расчета нормированного количества тепла на собственные нужды котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» по элементам затрат в целом на 2016 год и разбивкой по месяцам года:
Исходные данные для расчета собственных нужд котельной
таблица 3
	Котельная №№
	№11
	№12
	№13
	№21
	№22
	№23
	№24
	№26
	№29
	№210
	№212
	№214
	№31

	Наличие паровых котлов
	есть
	есть
	есть
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Наличие водогрейных котлов
	нет
	есть
	нет
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть

	Производительность ХВО, т/ч
	4,8
	74,8
	20
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Расход воды на деаэратор, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Схема ХВО
	Na
	Na
	Na
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Используемый ионит
	СУ, КУ-2
	СУ, КУ-2
	СУ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жесткость воды, мг-экв/кг
	4,8
	4
	4,8
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Наличие бака взрыхления
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Температура воды после подогревателя, оС
	35
	35
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Температура исходной воды, оС
	8,3

	Непрерывная продувка
	есть
	есть
	есть
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Величина периодической продувки,
	есть
	есть
	есть
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Площадь баков – аккумуляторов, кв. м
	-
	465,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	196,7
	-
	-

	Количество баков – аккумуляторов, шт.
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-
	-

	Продолжительность работы баков, сут.
	-
	350
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	350
	-
	-

	Количество душевых сеток, шт.
	5
	4
	4
	1
	0
	1
	0
	2
	1
	1
	1
	0
	0

	Количество работающих человек в сутки
	17
	18
	10
	25
	1
	5
	1
	6
	1
	4
	9
	1
	1

	Продолжит. план-го периода работы котельной, сут.   
	221
	350
	350
	350
	221
	221
	221
	221
	221
	221
	350
	221
	221

	Наличие охладителя выпара
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Емкость цистерны (автововоза) с мазутом, тн.
	60 т
	авт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Марка мазута                               
	М 100
	М 100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тип форсунок                                         
	пар.
	пар.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плотность мазута, кг/ куб. м          
	977
	977
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резервуары для хранения мазута
	изол.
	изол.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Емкость резервуаров, куб. м
	400
	400
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Поверхность резервуара, кв. м
	656,5
	656,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Число часов работы мазутного хозяйства, час.
	5304
	5304
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Способ прокладки паропровода обогревающ. мазутопровод 
	надз.
	подз.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Диаметр паропровода, мм
	108
	106 (ср.)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Длина паропровода, обогревающ. линию мазутопровода, м
	260
	150
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Температура пара на обогрев мазутопровода, оС
	120
	120
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Температура мазута при сливе, град. С
	80
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Температура мазута при хранении, град. С
	80
	80
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основной (резервный) вид сжигаемого топлива
	газ (мазут)
	газ (мазут)
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Температурный график котельной
	95/70
	150/70
	95/70


таблица 4
	Котельная №№
	№38
	№43
	№44
	№45
	№46
	№49
	№215
	№216
	№217

	Наличие паровых котлов
	нет
	есть
	нет
	нет
	есть
	нет
	нет
	нет
	нет

	Наличие водогрейных котлов
	есть
	нет
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть
	есть

	Производительность ХВО, т/ч
	нет
	23,4
	нет
	нет
	-
	нет
	нет
	нет
	нет

	Расход воды на деаэратор, т/ч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Схема ХВО
	-
	Na
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Используемый ионит
	-
	СУ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Жесткость воды, мг-экв/кг
	4
	2,8
	4
	4
	-
	4
	4
	4
	4

	Наличие бака взрыхления
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Температура воды после подогревателя, оС
	-
	35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Температура исходной воды, оС
	8,3
	8,3

	Непрерывная продувка
	нет
	есть
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Величина периодической продувки,
	нет
	есть
	нет
	нет
	есть
	нет
	нет
	нет
	нет

	Площадь баков – аккумуляторов, кв. м
	76,24
	123,94
	-
	-
	54,02;

47,81
	47,81
	-
	30;50
	-

	Количество баков – аккумуляторов, шт.
	2
	2
	-
	-
	3
	1
	-
	3
	-

	Продолжительность работы баков, сут.
	351
	351
	-
	-
	351
	221
	-
	351
	-

	Количество душевых сеток, шт.
	1
	3
	1
	1
	3
	1
	0
	0
	0

	Количество работающих человек в сутки
	6
	13
	1
	5
	9
	4
	1
	2
	1

	Продолжит. план-го периода работы 

котельной, сут.   
	351
	351
	221
	221
	351
	351
	221
	351
	221

	Наличие охладителя выпара
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет

	Емкость  цистерны (автововоза) с мазутом, тн.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Марка мазута                               
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тип форсунок                                         
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Плотность мазута, кг/ куб. м          
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Резервуары для хранения мазута
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Емкость резервуаров, куб. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Поверхность резервуара, кв. м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Число часов работы мазутного хозяйства, час.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Способ прокладки паропровода обогревающ. мазутопровод 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Диаметр паропровода, мм
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Длина паропровода, обогревающ. линию мазутопровода, м
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Температура пара на обогрев мазутопровода, оС
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Температура мазута при сливе, град. С
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Температура мазута при хранении, град. С
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Основной (резервный) вид сжигаемого топлива
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ
	газ

	Температурный график котельной
	95/70
	150/70
	95/70


4.2.1. Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов. 
                                                                    I к            

Qраст = ∑ Q k i * ( К' * N i+ К'' *i),
                                                i=1  
           где: часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал;
           К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч (из горячего состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2; 
N i  -  количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде;

 К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя свыше 12 ч (из холодного состояния), принимаемая в отопительном периоде – 0,65, в неотопительном – 0,45;
i - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде.
Данные по паровым и водогрейным котлам котельных ОАО «Яргортеплоэнерго»:
Таблица 5
	Марка котла
	Теплопроизво-дительность, 

Гкал/ч
	Количество 

 растопок при 

простое до 12 ч
	Количество 

 растопок при 

простое свыше 12 ч
	Расход тепла

 на растопку

котлов, Гкал

	котельная №11 (Костромское шоссе, 18а):

	«КВГМ-11,63» уст.№1
	10,0
	 0* (0)**
	2 (0)
	12,1

	«ДКВР 20/13» уст.№2
	10,85
	0 (0)
	1 (0)
	7,05

	«ДКВР 20/13» уст.№3
	10,85
	3 (0)
	3 (0)
	30,92

	«ДКВР 6,5/13» уст.№4
	4,61
	0 (0)
	0 (0)
	0,0

	ИТОГО:
	  37,16
	3 (0)
	6 (0)
	50,08

	котельная №12 (ул.Индустриальная, 26):

	«ДЕ-16-14-ГМ» уст.№0
	8,95
	0 (0)
	0 (0)
	0,0

	«ДЕ-16-14-ГМ» уст.№1
	8,95
	0 (0)
	0 (0)
	0,0

	«КВГМ-11,63-150Н» уст.№2
	10,0
	0 (0)
	0 (0)
	0 (0)

	«ДКВР-10/13» уст.№3
	7,17
	2 (0)
	3 (0)
	18,28

	«ДКВР-10/13» уст.№4
	7,17
	0 (0)
	0 (1)
	3,23

	«КВГМ-20» уст.№5
	20
	2 (0)
	1 (0)
	25,0

	«КВГМ-20» уст.№5
	20
	0 (0)
	1 (0)
	13,0

	ИТОГО:
	82,24
	4 (0)
	5 (1)
	59,51

	котельная №13 (п.Прибрежный):

	«ДКВР 6,5/13» уст.№1
	4,6
	6 (0)
	3 (0)
	17,25

	«ДКВР 6,5/13» уст.№2
	4,6
	0 (0)
	0 (2)
	4,14

	«ДКВР 6,5/13» уст.№3
	4,6
	0 (0)
	1 (0)
	2,99

	ИТОГО:
	13,8
	6 (0)
	4 (2)
	24,38

	котельная №21 (ул.Заовинная, 31):

	«Факел 1Г» уст.№1
	0,66
	0 (0)
	1 (0)
	0,43

	«Факел 1Г» уст.№2
	0,66
	0 (0)
	1 (0)
	0,43

	«Витогаз-100Ф» уст.№3
	0,23
	0 (0)
	0 (2)
	0,21

	ИТОГО:
	1,55
	0 (0)
	2 (2)
	1,07

	котельная №22 (ул.Вишняки, 34а):

	«Факел-0,63ГН» уст.№1
	0,52
	0 (0)
	1 (0)
	0,34

	«Факел-0,63ГН» уст.№1
	0,52
	0 (0)
	1 (0)
	0,23

	ИТОГО:
	1,04
	0 (0)
	2 (0)
	0,57

	котельная №23 (ул.Суздальская, 27а):

	«НР-18» уст.№1
	0,36
	6 (0)
	3 (0)
	1,28

	«НР-18» уст.№2
	0,36
	0 (0)
	1 (0)
	0,23

	«НР-18» уст.№3
	0,36
	0 (0)
	1 (0)
	0,23

	ИТОГО:
	1,08
	6 (0)
	5 (0)
	1,75

	котельная №24 (Московский пр., 55в):

	«Факел 1Г» уст.№1
	0,86
	0 (0)
	1 (0)
	0,56

	«Факел-0,63Г» уст.№2
	0,54
	3 (0)
	2 (0)
	1,08

	ИТОГО:
	1,4
	3 (0)
	3 (0)
	1,64

	котельная №26 (п.Сокол, 23б):

	«Факел 1Г» уст.№1
	0,86
	0 (0)
	1 (0)
	0,56

	«Факел 1Г» уст.№2
	0,86
	6 (0)
	3 (0)
	3,05

	ИТОГО:
	1,72
	6 (0)
	4 (0)
	3,61

	котельная №29 (ул.Туговская, 11):

	«КВГМ-0,25-115Н» уст.№1
	0,3
	0 (0)
	1 (0)
	0,2

	«КВГМ-0,25-115Н» уст.№2
	0,3
	0 (0)
	1 (0)
	0,14

	ИТОГО:
	0,6
	0 (0)
	2 (0)
	0,33

	котельная №210 (1-я Закоторосольная набережная, 72):

	«КСС-40» уст.№1
	0,43
	0 (0)
	1 (0)
	0,28

	«КСС-40» уст.№2
	0,43
	0 (0)
	2 (0)
	0,56

	«КСС-40» уст.№3
	0,43
	0 (0)
	1 (0)
	0,19

	ИТОГО:
	1,29
	0 (0)
	4 (0)
	1,03

	котельная №212 (ул. 5-я Портовая, 2):

	«ВК-21» уст.№1
	1,6
	0 (0)
	1 (0)
	0,72

	«ВК-21» уст.№2
	1,6
	13 (0)
	10 (0)
	16,64

	«ВК-21» уст.№3
	1,6
	4 (0)
	2 (0)
	4,0

	«ВК-21» уст.№4
	1,6
	0 (0)
	1 (0)
	1,04

	«ВК-21» уст.№5
	1,6
	0 (0)
	0 (0)
	0,0

	«Факел 1Г» уст.№6
	0,86
	0 (0)
	0 (1)
	0,39

	ИТОГО:
	8,86
	17 (0)
	14 (1)
	22,79

	котельная №214 (ул.Маяковского, 17а):

	«Луч-0,65-95» уст.№1
	0,45
	0 (0)
	1 (0)
	0,29

	«Луч-0,65-95» уст.№1
	0,45
	0 (0)
	1 (0)
	0,2

	ИТОГО:
	0,9
	0 (0)
	2 (0)
	0,5

	котельная №217

	«vitoplex-100» уст. №1
	0,27
	0 (0)
	1 (0)
	0,18

	«vitoplex-100» уст. №1
	0,27
	0 (0)
	1 (0)
	0,12

	ИТОГО
	0,54
	0 (0)
	2 (0)
	0,30

	котельная №215:

	«Факел» уст.№1
	0,8
	0 (0)
	1 (0)
	0,52

	«Факел» уст.№2
	0,8
	0 (0)
	1 (0)
	0,36

	ИТОГО:
	1,6
	0 (0)
	2 (0)
	0,88

	котельная №216:

	«Факел» уст.№1
	0,8
	0 (0)
	1 (0)
	0,52

	«Факел» уст.№2
	0,8
	0 (0)
	0 (2)
	0,72

	«Факел» уст.№3
	0,8
	0 (0)
	1 (0)
	0,52

	
	2,4
	0 (0)
	2 (2)
	1,76

	котельная №31 (ул.Б.Федоровская, 119б):

	«Факел 1Г» уст.№1
	0,86
	0 (0)
	2 (0)
	1,12

	«Факел 1Г» уст.№2
	0,86
	0 (0)
	3 (0)
	1,51

	ИТОГО:
	1,72
	0 (0)
	5 (0)
	2,62

	котельная №38 (Парковый проезд, 7б):

	«Факел 1Г» уст.№1
	0,86
	0 (0)
	0 (0)
	0

	«Факел 1Г» уст.№2
	0,86
	0 (0)
	0 (2)
	0,77

	«Факел 1Г» уст.№3
	0,86
	0 (0)
	1 (0)
	0,56

	ИТОГО:
	2,58
	0 (0)
	1 (2)
	1,33

	котельная №43 (ул. 1905 года, 16):

	«ДКВР 10/13» уст.№1
	8,42
	0 (0)
	1 (1)
	7,58

	«КВ-ГМ-11,63» уст.№2
	8,42
	0 (0)
	1 (0)
	5,47

	«ДКВР 10/13» уст.№3
	8,42
	0 (0)
	0 (0)
	0,00

	ИТОГО:
	25,26
	0 (0)
	2 (1)
	13,05

	котельная №44 (ул. Коммунаров, 1а):

	«Факел 1Г» уст.№1
	0,86
	0 (0)
	1 (0)
	0,56

	«Факел 1Г» уст.№2
	0,86
	0 (0)
	2 (0)
	0,95

	ИТОГО:
	1,72
	0 (0)
	3 (0)
	1,51

	котельная №45 (ул. Б.Норская, 11б):

	«ВК-21» уст.№1
	1,72
	0 (0)
	1 (0)
	1,12

	«ВК-21» уст.№2
	1,72
	0 (0)
	1 (0)
	1,12

	ИТОГО:
	3,44
	0 (0)
	2 (0)
	2,24

	котельная №46 (Тутаевское шоссе, 95б):

	«ВК-21» уст.№1
	1,6
	0 (0)
	1 (0)
	1,04

	«ВК-21» уст.№2
	1,6
	0 (0)
	0 (2)
	1,44

	«Факел 1Г» уст.№3
	0,86
	0 (0)
	1 (0)
	0,39

	«Е-1-9Г» уст.№4
	0,59
	0 (0)
	0 (0)
	0,00

	«Е-1-9Г» уст.№5
	0,59
	0 (0)
	0 (0)
	0,00

	«Е-1-9Г» уст.№6
	0,59
	0 (0)
	0 (0)
	0,00

	ИТОГО:
	5,83
	0 (0)
	2 (2)
	2,87

	котельная №49 (Тутаевское шоссе, 13а):

	«КВ-ГМ-0,35» уст.№1
	0,3
	0 (0)
	0 (1)
	0,16

	«КВ-ГМ-0,35» уст.№2
	0,3
	0 (0)
	1 (0)
	0,23

	«Витогаз-100» уст.№3
	0,041
	0 (0)
	0 (0)
	0,0

	ИТОГО:
	0,641
	0 (0)
	1 (1)
	0,39


* - количество растопок в отопительный период.

** - количество растопок в межотопительный период.
4.2.2. Расход тепловой энергии на технологические нужды химводоочистки.
при наличии охладителя выпара:
Qхво = Kхво*Gхво*Квз*Св*(t"- t')* rхво* 10-3 ,                                         
при отсутствии охладителя выпара:
Qхво = Kхво*Gхво*Квз*Св*(t"- t')* rхво*10-3 + 0,004 * Gд*(Iвып -I')* rд*1,
где: Kхво - удельный расход воды на собственные нужды ХВО, исходной воды на  1 т химически очищенной воды, принимается в зависимости от общей жесткости воды, т;

         Gхво  - средний расход воды на ХВО в расчетном периоде, т/ч;

         Квз - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,0 при наличии бака взрыхления и 1,2 при его отсутствии;

         Св  - теплоемкость воды, ккал/кгоС;
         t", t'  - соответственно температура воды после и до подогревателя сырой и исходной воды, оС; 
         rхво , rд – продолжительность работы соответственно ХВО и деаэратора в расчетном периоде, ч;

         Gд  -  средний расход воды на деаэрацию в расчетном периоде, т/ч;
         Iвып, I' - энтальпия соответственно выпара из деаэратора и исходной воды, ккал/кг.
Таблица 6
	Расход воды, 

т/ч
	Температура исх. воды после подогревателей, оС
	Температура исходной воды, оС
	Продолжительность работы ХВО, ч
	Потери ХВО,

Гкал

	котельная №11 (Костромское шоссе, 18а):

	1,3
	35
	5-15
	5304
	22,52

	котельная №12 (ул.Индустриальная, 26):

	2,5
	35
	5-15
	8424
	53,36

	котельная №13 (п.Прибрежный):

	0,77
	35
	5-15
	8424
	19,13

	котельная №43 (ул. 1905 года, 16):

	0,3
	35
	5-15
	8424
	4,91


4.2.3. Потери тепловой энергии с продувочной водой.
                                                                    Ik
Qпрод = ∑ Kпродi * Q im,
                                                                    i=1
где: Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для непрерывной продувки паровых котлов – 0,01, для периодической продувки паровых котлов – 0,005, водогрейных котлов – 0,003;
Q im - количество тепловой энергии, Гкал, произведенное котлом за расчетный период;
 I к - количество котлов.
Таблица 7
	 

Марка котла

 
	Кол-во тепловой энергии, 

выработ. котлом, 

Гкал/год
	Коэф-т непрерывной продувки
	Коэф-т периодической продувки
	Потери тепла с продувкой, Гкал

	котельная №11 (Костромское шоссе, 18а):

	«ДКВР 20/13» уст.№2
	9717,8
	0,01
	0,005
	120,40

	«ДКВР 20/13» уст.№3
	3974,4
	0,01
	0,005
	49,49

	«ДКВР 6,5/13» уст.№4
	0,0
	0,01
	0,005
	0,00

	ИТОГО:
	169,91

	котельная №12 (ул.Индустриальная, 26):

	«ДЕ-16-14-ГМ» уст.№0
	0,0
	0,01
	0,005
	0,0

	«ДЕ-16-14-ГМ» уст.№1
	0,0
	0,01
	0,005
	0,0

	«КВГМ-11,63-150Н» уст.№2
	0,0
	0,01
	0,005
	0,0

	«ДКВР-10/13» уст.№3
	6874,6
	0,01
	0,005
	97,18

	«ДКВР-10/13» уст.№4
	42904,2
	0,01
	0,005
	626,93

	ИТОГО:
	724,12


4.2.4. Потери тепловой энергии баками-аккаумуляторами.
                                  G     

                       Qбак = ∑  qбј * Fбј * Кt *  nј * rбј *10-6,                                         
                                  j=1 
где: qбј - норма плотности теплового потока через поверхность бака, ккал/м2ч; принимается по СНиП 2.04.14-88 для баков, введенных в эксплуатацию до 01.11.2003 и по СНиП 41-03-2003 для баков, введенных в эксплуатацию после 01.11.2003;
Fбј - поверхность бака, м2;  
Кt - температурный коэффициент, определяемый по соотношению (tг – tн ср):(tг – 5);
nј - количество баков;
G - количество групп однотипных баков;
rбј- продолжительность работы баков в расчетном периоде, ч.
таблица 8
	Количество баков, шт
	Поверхность баков, м2
	Год ввода бака в эксплуатацию
	Продолжительность работы баков, ч
	Потери тепла баками, 

Гкал

	котельная №12 (ул.Индустриальная, 26):

	2
	465,47
	до 01.11.2003 г.
	8424
	221,21

	котельная №212 (ул. 5-я Портовая, 2):

	2
	196,7
	до 01.11.2003 г.
	8424
	126,09

	котельная №216:

	2
	30
	до 01.11.2003 г.
	8424
	19,23

	1
	50
	до 01.11.2003 г.
	8424
	16,03

	ИТОГО:
	35,26

	котельная №38 (Парковый проезд, 7б):

	2
	76,24
	до 01.11.2003 г.
	8424
	48,87

	котельная №43 (ул. 1905 года, 16):

	2
	123,94
	до 01.11.2003 г.
	8424
	79,45

	котельная №46 (Тутаевское шоссе, 95б):

	2
	54,02
	до 01.11.2003 г.
	8424
	34,63

	1
	47,81
	до 01.11.2003 г.
	8424
	15,32

	ИТОГО:
	49,95

	котельная №49 (Тутаевское шоссе, 13а):

	1
	47,81
	до 01.11.2003 г.
	5304
	9,65


4.2.5. Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды.
Qх = (q *Nq* Kq+ *M)*св * рв* (tг – tхв)*Тq*10-3,

где q - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку, принимается равной 0,27 м3/сут;       
Nq  - количество душевых сеток;
Kq - коэффициент использования душевых, определяется практическим путем, при отсутствии данных принимается равным 1,0;
 - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену, при отсутствии данных принимается равной 0,024 м3/чел в сутки;
M - численность работающих человек в сутки;
tг , tхв 
- соответственно температура горячей и исходной воды, оС; 
св - теплоемкость воды, ккал/кгоС;
Тq - продолжительность расчетного периода, сут;
рв- плотность воды, т/м3.
Таблица 9
	Кол-во эксплуат. персонала
	Кол-во душ. сеток
	Температура гор. воды, оС
	Температура исх. воды, оС
	Кол-во суток
	Количество тепла на ХБН, Гкал

	котельная №11 (Костромское шоссе, 18а):

	17
	5
	65
	5-15
	221
	23,31

	котельная №12 (ул.Индустриальная, 26):

	18
	4
	65
	5-15
	351
	30,31

	котельная №13 (п.Прибрежный):

	10
	4
	65
	5-15
	351
	26,46

	котельная №21 (ул.Заовинная, 31):

	5
	1
	65
	5-15
	351
	7,82

	котельная №23 (ул.Суздальская, 27а):

	5
	1
	65
	5-15
	221
	5,17

	котельная №26 (п.Сокол, 23б):

	6
	2
	65
	5-15
	221
	9,07

	котельная №29 (ул.Туговская, 11):

	1
	1
	65
	5-15
	221
	3,90

	котельная №210 (1-я Закоторосольная набережная, 72):

	4
	1
	65
	5-15
	221
	4,85

	котельная №212 (ул. 5-я Портовая, 2):

	9
	1
	65
	5-15
	351
	9,74

	котельная №38 (Парковый проезд, 7б):

	6
	1
	65
	5-15
	351
	8,30

	котельная №43 (ул. 1905 года, 16):

	13
	3
	65
	5-15
	351
	22,49

	котельная №44 (ул. Коммунаров, 1а):

	1
	1
	65
	5-15
	221
	3,90

	котельная №45 (ул. Б.Норская, 11б):

	5
	1
	65
	5-15
	221
	5,17

	котельная №46 (Тутаевское шоссе, 95б):

	9
	3
	65
	5-15
	351
	20,57

	котельная №49 (Тутаевское шоссе, 13а):

	4
	1
	65
	5-15
	351
	4,85


4.2.6. Расход тепловой энергии на отопление помещения котельной.
Qо =  * Vо * qо* (tвн – tр.о.)* 10-6,

где:  Vо  - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны), м3;

         qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС);

         tр.о. -  расчетная температура наружного воздуха для проектирования

отопления, оС;

· - поправочный коэффициент на  температуру наружного воздуха для проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным:

        tвн – температура воздуха внутри помещения.
Данные по зданиям котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль:
Таблица 10
	Характеристика

здания
	Vзд. по наружному

обмеру, (м3)
	Уд. отопительная

характеристика,

ккал/(м3ч оС)
	t внутр.,

град. С
	Высота зданий,

(м)
	Количество тепла  на отопление, Гкал

	котельная №11 (Костромское шоссе, 18а):

	котельная 
	2536,4
	0,10
	19
	4
	30,56

	насосная
	44,16
	0,10
	17
	3,45
	0,49

	мастерская
	1463,93
	0,10
	19
	4,46
	17,64

	быт. адм. помещения
	968,17
	0,45
	19
	4,46
	52,49

	ИТОГО:
	101,16

	котельная №12 (ул.Индустриальная, 26):

	котельная 
	1390
	0,10
	19
	4
	16,75

	электрощитовая
	182,13
	0,10
	17
	3,9
	2,00

	мастерская
	6775,13
	0,10
	19
	8
	81,62

	быт. адм. помещения
	555,93
	0,60
	19
	3,9
	40,18

	ИТОГО:
	140,55

	котельная №13 (п.Прибрежный):

	котельная (ниж. зона)
	1762,8
	0,10
	19
	4
	21,24

	лаборатория
	85,51
	0,10
	19
	3,2
	1,03

	мастерская
	56,28
	0,10
	19
	4,02
	0,68

	быт. адм. помещения
	560,33
	0,60
	19
	4,02
	40,50

	ИТОГО:
	63,45

	котельная №21 (ул.Заовинная, 31):

	котельная
	340,43
	0,10
	19
	4,45
	4,10

	слесарная
	20,51
	0,10
	19
	3,22
	0,26

	быт. адм. помещения
	49,77
	0,60
	19
	4,45
	3,76

	ИТОГО:
	8,12

	котельная №22 (ул.Вишняки, 34а):

	котельная
	213,1
	0,10
	19
	3,91
	2,57

	быт. адм. помещения
	25,03
	0,60
	19
	3,91
	1,89

	ИТОГО:
	4,46

	котельная №23 (ул.Суздальская, 27а):

	котельная
	17,24
	0,10
	19
	3,8
	0,22

	насосная
	26,6
	0,10
	17
	3,8
	0,30

	мастерская
	9,5
	0,10
	19
	3,8
	0,12

	быт. адм. помещения
	52,24
	0,60
	19
	3,8
	3,94

	ИТОГО:
	4,58

	котельная №24 (Московский пр., 55в):

	котельная
	246,86
	0,10
	19
	4,17
	3,11

	насосная
	78,81
	0,10
	17
	4,17
	0,90

	быт. адм. помещения
	67,97
	0,60
	19
	4,17
	5,13

	ИТОГО:
	9,14

	котельная №26 (п.Сокол, 23б):

	котельная
	437,55
	0,10
	19
	3,93
	5,50

	насосная
	109,2
	0,10
	17
	3,36
	1,25

	мастерская
	131,65
	0,10
	19
	3,36
	1,65

	быт. адм. помещения
	178,26
	0,60
	19
	3,36
	13,43

	ИТОГО:
	21,83

	котельная №29 (ул.Туговская, 11):

	котельная
	301,31
	0,10
	19
	4,28
	3,79

	быт. адм. помещения
	24,82
	0,60
	19
	4,28
	1,87

	ИТОГО:
	5,67

	котельная №210 (1-я Закоторосольная набережная, 72):

	котельная
	273,2
	0,10
	19
	3,6
	3,43

	насосная
	50
	0,10
	17
	3,1
	0,57

	быт. адм. помещения
	17,3
	0,60
	19
	2,9
	1,30

	ИТОГО:
	5,31

	котельная №212 (ул. 5-я Портовая, 2):

	котельная
	1086,4
	0,10
	19
	4
	13,66

	быт. адм. помещения
	130,29
	0,60
	19
	5,18
	9,86

	ИТОГО:
	23,53

	котельная №214 (ул.Маяковского, 17а):

	котельная
	123,74
	0,10
	19
	3,39
	1,55

	ИТОГО:
	1,55

	котельная №215:

	котельная
	126
	0,10
	19
	3
	1,58

	ИТОГО:
	1,58

	котельная №216:

	котельная
	126
	0,10
	19
	3
	1,58

	ИТОГО:
	
	
	1,58

	котельная №217:

	котельная
	123,74
	0,10
	19
	3,39
	1,55

	ИТОГО:
	
	
	1,55

	котельная №31 (ул.Б.Федоровская, 119б):

	котельная
	223,88
	0,10
	19
	2,9
	2,81

	быт. адм. помещения
	39,44
	0,60
	19
	2,9
	2,97

	ИТОГО:
	5,77

	котельная №38 (Парковый проезд, 7б):

	котельная
	637,6
	0,10
	19
	4
	8,02

	электрощитовая
	22
	0,10
	19
	5,5
	0,28

	быт. адм. помещения
	116,05
	0,60
	19
	5,5
	8,79

	ИТОГО:
	17,09

	котельная №43 (ул. 1905 года, 16):

	котельная
	2864
	0,10
	19
	4
	36,02

	лаборатория
	59,91
	0,10
	19
	3,31
	0,75

	мастерская
	77,15
	0,10
	19
	3,34
	0,97

	быт. адм. помещения
	250,24
	0,60
	19
	3,34
	18,85

	ИТОГО:
	56,59

	котельная №44 (ул. Коммунаров, 1а):

	котельная
	474,43
	0,10
	19
	4,54
	5,98

	насосная
	42
	0,10
	17
	3
	0,48

	мастерская
	50,66
	0,10
	19
	3,07
	0,64

	быт. адм. помещения
	88,92
	0,10
	19
	3
	1,12

	ИТОГО:
	8,21

	котельная №45 (ул. Б.Норская, 11б):

	котельная
	457,9
	0,10
	19
	4,75
	5,77

	быт. адм. помещения
	27,15
	0,60
	19
	3,05
	2,04

	ИТОГО:
	7,81

	котельная №46 (Тутаевское шоссе, 95б):

	котельная
	1160
	0,10
	19
	4
	14,59

	насосная
	470,92
	0,10
	17
	6,1
	5,43

	мастерская
	329,4
	0,10
	19
	6,1
	4,17

	быт. адм. помещения
	519,11
	0,60
	19
	6,1
	39,40

	ИТОГО:
	63,59

	котельная №49 (Тутаевское шоссе, 13а):

	котельная
	281,6
	0,10
	19
	4
	3,54

	насосная
	52,21
	0,10
	17
	2,3
	0,60

	ГРП
	35,74
	0,10
	17
	6,27
	0,41

	быт. адм. помещения
	65,41
	0,60
	19
	3,1
	4,92

	ИТОГО:
	9,47


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельных 

ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль на 2016 год:
таблица 11 
	Статьи элементов затрат
	Наименование котельной

	
	Котельная №11
	Котельная №12
	Котельная №13
	Котельная №21
	Котельная №217

	
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%

	Расход тепла на растопку котлов
	50,08
	0,226
	59,51
	0,048
	24,38
	0,184
	1,07
	0,061
	0,30
	0,080

	Расход тепла на химводоочистку
	22,52
	0,101
	53,36
	0,043
	19,13
	0,144
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла с продувочной водой
	169,91
	0,765
	724,12
	0,590
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла баками различного назначения
	0,00
	0,000
	221,21
	0,180
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды
	23,31
	0,105
	30,31
	0,025
	26,46
	0,200
	7,82
	0,451
	0,00
	0,000

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства:
	295,29
	1,330
	478,55
	0,390
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при хранении мазута 
	189,11
	0,852
	422,79
	0,345
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                 - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	106,19
	0,478
	55,76
	0,045
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Расход тепла на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Прочие неучтенные потери 
	44,41
	0,200
	245,43
	0,200
	26,52
	0,200
	1,73
	0,100
	0,37
	0,100

	Расход тепла на отопление котельной и др. производств. зданий
	101,16
	0,456
	140,55
	0,115
	63,45
	0,478
	8,12
	0,468
	1,55
	0,417

	ИТОГО собственные нужды котельной:
	706,67
	3,182
	1953,05
	1,592
	159,94
	1,206
	18,74
	1,081
	2,23
	0,596


Таблица 12
	Статьи элементов затрат
	Наименование котельной

	
	Котельная №22
	Котельная №23
	Котельная №24
	Котельная №26
	Котельная №29

	
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%

	Расход тепла на растопку котлов
	0,57
	0,041
	1,75
	0,079
	1,64
	0,070
	3,61
	0,125
	0,33
	0,049

	Расход тепла на химводоочистку
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла с продувочной водой
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла баками различного назначения
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды
	0,00
	0,000
	5,17
	0,234
	0,00
	0,000
	9,07
	0,314
	3,90
	0,578

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства:
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                 - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Расход тепла на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Прочие неучтенные потери 
	1,39
	0,100
	2,21
	0,100
	2,34
	0,100
	2,89
	0,100
	0,67
	0,100

	Расход тепла на отопление котельной и др. производств. зданий
	4,46
	0,320
	4,58
	0,208
	9,14
	0,390
	21,83
	0,756
	5,67
	0,840

	ИТОГО собственные нужды котельной:
	6,42
	0,461
	13,70
	0,621
	13,12
	0,560
	37,40
	1,295
	10,57
	1,567


Таблица 13
	Статьи элементов затрат
	Наименование котельной

	
	Котельная №210
	Котельная №212
	Котельная №214
	Котельная №31

	
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%

	Расход тепла на растопку котлов
	1,03
	0,133
	22,79
	0,158
	0,50
	0,046
	2,62
	0,168

	Расход тепла на химводоочистку
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла с продувочной водой
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла баками различного назначения
	0,00
	0,000
	126,09
	0,872
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды
	4,85
	0,625
	9,74
	0,067
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства:
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                 - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Расход тепла на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Прочие неучтенные потери 
	0,78
	0,100
	14,47
	0,100
	1,08
	0,100
	1,56
	0,100

	Расход тепла на отопление котельной и др. производств. зданий
	5,31
	0,683
	23,53
	0,163
	1,55
	0,144
	5,77
	0,370

	ИТОГО собственные нужды котельной:
	11,97
	1,541
	196,61
	1,359
	3,13
	0,290
	9,96
	0,638


Таблица 14
	Статьи элементов затрат
	Наименование котельной

	
	Котельная №43
	Котельная №44
	Котельная №38

	
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%

	Расход тепла на растопку котлов
	13,05
	0,038
	1,51
	0,080
	1,33
	0,047

	Расход тепла на химводоочистку
	4,91
	0,014
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла с продувочной водой
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла баками различного назначения
	79,45
	0,229
	0,00
	0,000
	48,87
	1,732

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды
	22,49
	0,065
	3,90
	0,206
	8,30
	0,294

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства:
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                 - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Расход тепла на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Прочие неучтенные потери 
	69,52
	0,200
	1,89
	0,100
	2,82
	0,100

	Расход тепла на отопление котельной и др. производств. зданий
	56,59
	0,163
	8,21
	0,434
	17,09
	0,606

	ИТОГО собственные нужды котельной:
	246,02
	0,708
	15,50
	0,820
	78,42
	2,779


Таблица 15
	Статьи элементов затрат
	Наименование котельной

	
	Котельная №45
	Котельная №46
	Котельная №49
	Котельная №215
	Котельная №216

	
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%
	Qрасх.,

Гкал
	%

	Расход тепла на растопку котлов
	2,24
	0,058
	2,87
	0,033
	0,39
	0,045
	0,88
	0,113
	1,76
	0,079

	Расход тепла на химводоочистку
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла с продувочной водой
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Потери тепла баками различного назначения
	0,00
	0,000
	49,95
	0,581
	9,65
	1,116
	0,00
	0,000
	35,26
	1,585

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды
	5,17
	0,133
	20,57
	0,239
	4,89
	0,566
	0,29
	0,037
	0,88
	0,039

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства:
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                 - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	                  - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Расход тепла на обдувку поверхностей нагрева паровых котлов
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000
	0,00
	0,000

	Прочие неучтенные потери 
	3,88
	0,100
	17,19
	0,200
	0,86
	0,100
	0,78
	0,100
	2,22
	0,100

	Расход тепла на отопление котельной и др. производств. зданий
	7,81
	0,201
	63,59
	0,740
	9,47
	1,096
	1,58
	0,202
	1,58
	0,071

	ИТОГО собственные нужды котельной:
	19,10
	0,492
	154,16
	1,793
	25,26
	2,923
	3,52
	0,452
	41,70
	1,875


4.4. Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль на 2019 г.: 

Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №11 (Костромское шоссе, 18а) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:
Таблица 17
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	10,31
	10,31
	7,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,95
	0,00
	0,00
	17,36
	50,08

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	3,18
	2,97
	3,18
	3,07
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,51
	3,18
	3,07
	3,18
	22,52

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	64,72
	50,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,84
	169,91

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	3,28
	3,07
	3,28
	3,17
	0,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,58
	3,28
	3,17
	3,28
	23,31

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	43,94
	40,75
	41,79
	37,75
	2,37
	0,00
	0,00
	0,00
	7,16
	39,10
	39,71
	42,74
	295,29

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	29,04
	26,81
	26,89
	23,33
	1,41
	0,00
	0,00
	0,00
	4,28
	24,21
	25,29
	27,84
	189,11

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	14,89
	13,93
	14,89
	14,41
	0,96
	0,00
	0,00
	0,00
	2,88
	14,89
	14,41
	14,89
	106,19

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	8,63
	6,71
	5,73
	4,43
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50
	4,32
	6,21
	7,31
	44,41

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	19,11
	17,19
	14,91
	9,16
	0,32
	0,00
	0,00
	0,00
	1,08
	9,65
	12,99
	16,76
	101,16

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	153,16
	131,34
	76,03
	57,59
	3,62
	0,00
	0,00
	0,00
	14,79
	59,53
	65,16
	145,47
	706,67


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №12 (ул. Индустриальная, 26) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года: 
Таблица 18
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	19,81
	6,81
	0,00
	12,00
	0,00
	0,00
	3,23
	0,00
	0,00
	13,00
	0,00
	4,66
	59,51

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	5,25
	4,91
	5,25
	5,08
	4,37
	3,39
	1,81
	3,50
	4,23
	5,25
	5,08
	5,25
	53,36

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	92,79
	70,83
	53,24
	54,05
	57,88
	43,89
	22,43
	40,19
	60,28
	63,50
	69,69
	95,36
	724,12

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	19,54
	18,28
	19,54
	18,91
	19,54
	18,91
	10,08
	19,54
	18,91
	19,54
	18,91
	19,54
	221,21

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	2,82
	2,64
	2,82
	2,73
	2,59
	2,27
	1,21
	2,35
	2,50
	2,82
	2,73
	2,82
	30,31

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	72,75
	67,26
	67,94
	59,74
	3,65
	0,00
	0,00
	0,00
	11,09
	61,94
	64,11
	70,06
	478,55

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	64,93
	59,95
	60,12
	52,17
	3,15
	0,00
	0,00
	0,00
	9,57
	54,12
	56,54
	62,24
	422,79

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	7,82
	7,32
	7,82
	7,57
	0,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1,51
	7,82
	7,57
	7,82
	55,76

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	41,12
	31,41
	29,49
	23,40
	7,72
	5,85
	2,99
	5,36
	8,04
	24,31
	31,32
	34,43
	245,43

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	26,56
	23,88
	20,71
	12,72
	0,45
	0,00
	0,00
	0,00
	1,49
	13,40
	18,04
	23,29
	140,55

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	280,64
	226,02
	199,00
	188,61
	96,19
	74,31
	41,75
	70,94
	106,54
	203,75
	209,88
	255,42
	1953,05


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельная №13 (п.Прибрежный) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 19
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	5,75
	1,38
	4,37
	0,00
	2,07
	2,07
	0,00
	0,00
	0,00
	2,99
	0,00
	5,75
	24,38

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	1,88
	1,76
	1,88
	1,82
	1,57
	0,61
	1,25
	1,25
	1,52
	1,88
	1,82
	1,88
	19,13

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	2,46
	2,30
	2,46
	2,38
	2,26
	0,99
	2,05
	2,05
	2,18
	2,46
	2,38
	2,46
	26,46

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	4,96
	3,93
	3,61
	2,01
	0,51
	0,42
	0,43
	0,24
	0,73
	2,00
	3,50
	4,17
	26,52

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	11,99
	10,78
	9,35
	5,74
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,68
	6,05
	8,15
	10,51
	63,45

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	27,04
	20,15
	21,68
	11,95
	6,61
	4,09
	3,74
	3,55
	5,11
	15,38
	15,86
	24,78
	159,94


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №21 (ул.Заовинная, 31) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 20
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,00
	0,10
	0,00
	0,43
	0,00
	0,00
	1,07

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,73
	0,68
	0,73
	0,70
	0,67
	0,59
	0,61
	0,31
	0,65
	0,73
	0,70
	0,73
	7,82

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,36
	0,27
	0,23
	0,17
	0,03
	0,01
	0,01
	0,01
	0,03
	0,16
	0,22
	0,25
	1,73

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	1,53
	1,38
	1,20
	0,74
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,77
	1,04
	1,35
	8,12

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	3,05
	2,33
	2,16
	1,61
	0,82
	0,59
	0,62
	0,43
	0,76
	2,09
	1,96
	2,32
	18,74


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №22 (ул.Вишняки, 34а) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 21
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,57

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,28
	0,21
	0,19
	0,13
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,14
	0,19
	0,22
	1,39

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	0,84
	0,76
	0,66
	0,40
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,42
	0,57
	0,74
	4,46

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	1,46
	0,96
	0,85
	0,54
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30
	0,56
	0,76
	0,96
	6,42


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №23 (ул.Суздальская, 27а) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 22
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,47
	0,11
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,16
	0,23
	0,34
	0,22
	1,75

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,73
	0,68
	0,73
	0,70
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13
	0,73
	0,70
	0,73
	5,17

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,39
	0,36
	0,29
	0,19
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,22
	0,33
	0,37
	2,21

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	0,87
	0,78
	0,68
	0,41
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,05
	0,44
	0,59
	0,76
	4,58

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	2,46
	1,93
	1,90
	1,31
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,37
	1,62
	1,97
	2,07
	13,70


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №24 (Московский пр., 55в) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 23
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,24
	0,16
	0,16
	0,56
	1,64

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,48
	0,34
	0,31
	0,21
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,03
	0,24
	0,34
	0,39
	2,34

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	1,73
	1,56
	1,35
	0,82
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,87
	1,17
	1,52
	9,14

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	2,21
	1,89
	1,65
	1,55
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,37
	1,28
	1,67
	2,46
	13,12


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №26 (п.Сокол, 23б) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 24
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	1,08
	0,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,39
	0,00
	0,56
	1,08
	3,61

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	1,28
	1,19
	1,28
	1,23
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	1,28
	1,23
	1,28
	9,07

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,56
	0,44
	0,40
	0,27
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	0,28
	0,40
	0,47
	2,89

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	4,13
	3,71
	3,22
	1,97
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	2,08
	2,80
	3,62
	21,83

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	7,04
	5,86
	4,90
	3,48
	0,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,89
	3,63
	4,99
	6,45
	37,40


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №29 (ул.Туговская, 11) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 25
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,33

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,55
	0,51
	0,55
	0,53
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,55
	0,53
	0,55
	3,90

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,14
	0,09
	0,09
	0,06
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,07
	0,10
	0,11
	0,67

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	1,07
	0,96
	0,84
	0,51
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,54
	0,73
	0,94
	5,67

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	1,95
	1,57
	1,47
	1,10
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,31
	1,16
	1,36
	1,59
	10,57


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №210 (1-я Закоторосольная набережная, 72) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 26
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	0,00
	0,28
	0,28
	1,03

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,68
	0,64
	0,68
	0,66
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,12
	0,68
	0,66
	0,68
	4,85

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,14
	0,13
	0,12
	0,07
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,06
	0,10
	0,13
	0,78

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	1,01
	0,90
	0,78
	0,48
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,50
	0,68
	0,88
	5,31

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	1,82
	1,67
	1,87
	1,21
	0,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,39
	1,25
	1,72
	1,97
	11,97


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №212 (ул. 5-я Портовая, 2) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 27
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	4,56
	3,52
	1,52
	2,48
	0,00
	0,39
	0,00
	0,00
	0,72
	3,52
	3,52
	2,56
	22,79

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	11,14
	10,42
	11,14
	10,78
	11,14
	5,39
	11,14
	11,14
	10,78
	11,14
	10,78
	11,14
	126,09

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,91
	0,85
	0,91
	0,88
	0,83
	0,37
	0,76
	0,76
	0,80
	0,91
	0,88
	0,91
	9,74

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	2,70
	2,11
	1,93
	1,41
	0,21
	0,09
	0,11
	0,10
	0,29
	1,28
	1,94
	2,31
	14,47

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	4,45
	4,00
	3,47
	2,13
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	2,24
	3,02
	3,90
	23,53

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	23,74
	20,89
	18,96
	17,68
	12,25
	6,23
	12,00
	11,99
	12,84
	19,08
	20,14
	20,81
	196,61


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №214 (ул.Маяковского, 17а) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 28
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,50

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,21
	0,14
	0,13
	0,10
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,11
	0,16
	0,18
	1,08

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	0,29
	0,26
	0,23
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,15
	0,20
	0,26
	1,55

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	0,80
	0,41
	0,36
	0,24
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	0,25
	0,36
	0,44
	3,13


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №215 на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 29
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,88

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,04
	0,04
	0,04
	0,29

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,13
	0,11
	0,11
	0,08
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,08
	0,10
	0,11
	0,78

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	0,30
	0,27
	0,23
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,15
	0,20
	0,26
	1,58

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	0,99
	0,42
	0,38
	0,26
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	0,27
	0,35
	0,41
	3,52


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №216 на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 30
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,36
	0,00
	0,00
	0,36
	0,00
	0,52
	0,00
	0,00
	1,76

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	3,11
	2,91
	3,11
	3,01
	3,11
	3,01
	3,11
	1,61
	3,01
	3,11
	3,01
	3,11
	35,26

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,07
	0,06
	0,07
	0,03
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08
	0,88

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,35
	0,27
	0,27
	0,21
	0,07
	0,08
	0,08
	0,08
	0,09
	0,20
	0,25
	0,27
	2,22

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	0,30
	0,27
	0,23
	0,14
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,15
	0,20
	0,26
	1,58

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	4,36
	3,53
	3,70
	3,44
	3,63
	3,16
	3,27
	2,09
	3,19
	4,06
	3,55
	3,72
	41,70


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №217 на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 31
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,08
	0,05
	0,05
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	0,05
	0,06
	0,37

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	0,29
	0,26
	0,23
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,15
	0,20
	0,26
	1,55

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	0,54
	0,32
	0,28
	0,18
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	0,19
	0,25
	0,32
	2,23


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №31 (ул.Б.Федоровская, 119б) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 32
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,56
	0,00
	0,00
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,39
	0,00
	0,56
	0,56
	2,62

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,32
	0,22
	0,20
	0,14
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,16
	0,22
	0,26
	1,56

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	1,09
	0,98
	0,85
	0,52
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,06
	0,55
	0,74
	0,96
	5,77

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	1,97
	1,20
	1,05
	1,22
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,47
	0,71
	1,52
	1,77
	9,96


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №38 (Парковый проезд, 7б) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 35
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,39
	0,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,56
	0,00
	0,00
	1,33

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	4,32
	4,04
	4,32
	4,18
	4,32
	2,09
	4,32
	4,32
	4,18
	4,32
	4,18
	4,32
	48,87

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,77
	0,72
	0,77
	0,75
	0,71
	0,31
	0,64
	0,64
	0,69
	0,77
	0,75
	0,77
	8,30

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,44
	0,35
	0,33
	0,25
	0,11
	0,05
	0,09
	0,09
	0,11
	0,27
	0,34
	0,38
	2,82

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	3,23
	2,90
	2,52
	1,55
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18
	1,63
	2,19
	2,83
	17,09

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	8,76
	8,02
	7,94
	6,73
	5,58
	2,84
	5,05
	5,05
	5,16
	7,55
	7,46
	8,30
	78,42


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №43 (ул. 1905 года, 16) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 39
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,79
	3,79
	0,00
	0,00
	0,00
	5,47
	0,00
	0,00
	13,05

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,48
	0,45
	0,48
	0,47
	0,40
	0,16
	0,32
	0,32
	0,39
	0,48
	0,47
	0,48
	4,91

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	7,02
	6,56
	7,02
	6,79
	7,02
	3,40
	7,02
	7,02
	6,79
	7,02
	6,79
	7,02
	79,45

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	2,09
	1,96
	2,09
	2,03
	1,92
	0,84
	1,74
	1,74
	1,86
	2,09
	2,03
	2,09
	22,49

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	11,61
	8,89
	8,38
	6,69
	2,06
	1,03
	1,58
	1,63
	2,35
	6,80
	8,85
	9,65
	69,52

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	10,69
	9,61
	8,34
	5,12
	0,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,60
	5,40
	7,27
	9,38
	56,59

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	31,90
	27,47
	26,31
	21,10
	15,37
	9,21
	10,67
	10,72
	11,98
	27,26
	25,40
	28,62
	246,02


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №44 (ул. Коммунаров, 1а) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 40
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,39
	0,00
	0,56
	0,00
	1,51

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,55
	0,51
	0,55
	0,53
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,55
	0,53
	0,55
	3,90

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,38
	0,27
	0,25
	0,17
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	0,20
	0,27
	0,31
	1,89

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	1,55
	1,40
	1,21
	0,74
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,09
	0,78
	1,05
	1,36
	8,21

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	2,48
	2,18
	2,01
	2,00
	0,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,59
	1,53
	2,41
	2,22
	15,50


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №45 (ул. Б.Норская, 11б) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 41
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,00
	0,00
	1,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,12
	2,24

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,73
	0,68
	0,73
	0,70
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13
	0,73
	0,70
	0,73
	5,17

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,79
	0,56
	0,50
	0,39
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	0,36
	0,56
	0,63
	3,88

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	1,48
	1,33
	1,15
	0,71
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,08
	0,75
	1,00
	1,29
	7,81

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	2,99
	2,57
	3,50
	1,80
	0,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	1,84
	2,27
	3,77
	19,10


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №46 (Тутаевское шоссе, 95б) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 42
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	1,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,72
	0,72
	0,39
	0,00
	0,00
	0,00
	2,87

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	4,41
	4,13
	4,41
	4,27
	4,41
	4,27
	4,41
	2,28
	4,27
	4,41
	4,27
	4,41
	49,95

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	1,91
	1,79
	1,91
	1,85
	1,75
	1,54
	1,60
	0,82
	1,70
	1,91
	1,85
	1,91
	20,57

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	3,99
	2,88
	1,70
	1,19
	0,11
	0,31
	0,42
	0,35
	0,36
	1,28
	2,34
	2,26
	17,19

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	12,04
	10,82
	9,37
	5,73
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,67
	6,04
	8,16
	10,55
	63,59

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	23,40
	19,62
	17,40
	13,05
	6,48
	6,12
	7,14
	4,17
	7,39
	13,64
	16,62
	19,14
	154,16


Результаты расчета расхода тепла на собственные нужды котельной №49 (Тутаевское шоссе, 13а) на 2019 г. с разбивкой по месяцам года:     
Таблица 43
	Статьи элементов затрат
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Итого

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Расход тепла на растопку котлов, Гкал 
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,39

	Расход тепла на хим.водоочистку, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла с продувочной водой, Гкал 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Потери тепла баками различного назначения, Гкал 
	1,35
	1,27
	1,35
	1,31
	0,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,26
	1,35
	1,31
	1,35
	9,65

	Количество тепла на хозяйственно-бытовые нужды, Гкал
	0,68
	0,64
	0,68
	0,66
	0,04
	0,04
	0,00
	0,00
	0,12
	0,68
	0,66
	0,68
	4,89

	Расход тепла на нужды мазутного хозяйства, Гкал в т. ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла со сливом мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при хранении мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на подогрев мазута
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла на обогрев мазутопровода 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	            - потери тепла при распыливании мазута 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Расход тепла на обдувку поверхн. нагрева паровых котлов, Гкал
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Прочие неучтенные потери, Гкал 
	0,18
	0,12
	0,12
	0,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	0,09
	0,12
	0,13
	0,86

	Расход тепла на отопление котельной и др. произв. зданий, Гкал
	1,79
	1,61
	1,40
	0,85
	0,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,10
	0,90
	1,22
	1,57
	9,47

	ИТОГО собственные нужды котельной, Гкал 
	4,24
	3,64
	3,55
	2,91
	0,16
	0,04
	0,00
	0,00
	0,65
	3,02
	3,31
	3,74
	25,26


4.5. Сводная таблица результатов расчета группового нормированных удельных расходов топлива на отпуск тепловой энергии от котельных ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль на 2016 г.
                                             (наименование организации)  
котельная №11 (Костромское шоссе, 18а):                                                                                

Таблица 44
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	4314,62
	3356,14
	2863,22
	2216,68
	279,97
	0,00
	13030,62
	0,00
	0,00
	250,21
	2161,63
	3106,95
	3656,32
	9175,10
	22205,72

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	161,28
	163,44
	150,57
	150,41
	151,04
	0,00
	157,41
	0,00
	0,00
	150,20
	150,37
	150,68
	162,87
	155,45
	156,60

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	4161,46
	3224,80
	2787,19
	2159,09
	276,35
	0,00
	12608,89
	0,00
	0,00
	235,42
	2102,10
	3041,79
	3510,85
	8890,16
	21499,05

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	153,16
	131,34
	76,03
	57,59
	3,62
	0,00
	421,73
	0,00
	0,00
	14,79
	59,53
	65,16
	145,47
	284,94
	706,67

	- Относительная величина СН, %
	3,55
	3,91
	2,66
	2,60
	1,29
	0,00
	3,24
	0,00
	0,00
	5,91
	2,75
	2,10
	3,98
	3,11
	3,18

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	167,22
	170,10
	154,68
	154,42
	153,01
	0,00
	162,68
	0,00
	0,00
	159,63
	154,63
	153,90
	169,62
	160,43
	161,75


котельная №12 (ул.Индустриальная):                                                                                
Таблица 45
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	20558,49
	15704,40
	14746,22
	11698,61
	3858,36
	2926,23
	69492,31
	1495,04
	2679,38
	4018,97
	12153,35
	15661,92
	17215,31
	53223,97
	122716,28

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	156,30
	155,70
	155,57
	155,33
	155,10
	155,10
	155,73
	155,10
	155,10
	155,22
	155,27
	156,13
	155,75
	155,66
	155,70

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	20277,85
	15478,38
	14547,22
	11510,00
	3762,17
	2851,92
	68427,54
	1453,29
	2608,44
	3912,43
	11949,60
	15452,04
	16959,89
	52335,69
	120763,23

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	280,64
	226,02
	199,00
	188,61
	96,19
	74,31
	1064,77
	41,75
	70,94
	106,54
	203,75
	209,88
	255,42
	888,28
	1953,05

	- Относительная величина СН, %
	1,37
	1,44
	1,35
	1,61
	2,49
	2,54
	1,53
	2,79
	2,65
	2,65
	1,68
	1,34
	1,48
	1,67
	1,59

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	158,46
	157,98
	157,69
	157,88
	159,07
	159,14
	158,15
	159,56
	159,32
	159,44
	157,92
	158,25
	158,10
	158,30
	158,22


котельная №13 (п.Прибрежный):                                                                               
Таблица 46
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	2478,37
	1962,59
	1805,92
	1002,86
	256,30
	212,31
	7718,35
	216,96
	121,35
	367,38
	997,57
	1752,50
	2086,06
	5541,82
	13260,17

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	153,33
	153,06
	152,94
	152,85
	153,30
	153,45
	153,11
	153,30
	153,30
	153,38
	152,86
	152,94
	153,05
	153,02
	153,07

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	2451,33
	1942,44
	1784,24
	990,91
	249,69
	208,22
	7626,83
	213,22
	117,80
	362,27
	982,19
	1736,64
	2061,28
	5473,40
	13100,23

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	27,04
	20,15
	21,68
	11,95
	6,61
	4,09
	91,52
	3,74
	3,55
	5,11
	15,38
	15,86
	24,78
	68,42
	159,94

	- Относительная величина СН, %
	1,09
	1,03
	1,20
	1,19
	2,58
	1,93
	1,19
	1,72
	2,93
	1,39
	1,54
	0,90
	1,19
	1,23
	1,21

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,02
	154,65
	154,79
	154,70
	157,36
	156,46
	154,95
	155,99
	157,92
	155,55
	155,25
	154,33
	154,89
	154,93
	154,94


котельная №21 (ул.Заовинная, 31):
Таблица 47
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	360,05
	269,23
	232,63
	171,80
	25,35
	5,01
	1064,07
	9,18
	8,99
	25,88
	161,27
	216,57
	247,42
	669,30
	1733,38

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	159,83
	160,29
	160,64
	160,80
	159,41
	156,78
	160,26
	156,78
	156,78
	156,78
	166,20
	166,73
	167,28
	166,15
	162,53

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	357,00
	266,90
	230,47
	170,19
	24,53
	4,42
	1053,51
	8,56
	8,56
	25,12
	159,18
	214,61
	245,10
	661,13
	1714,64

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	3,05
	2,33
	2,16
	1,61
	0,82
	0,59
	10,56
	0,62
	0,43
	0,76
	2,09
	1,96
	2,32
	8,17
	18,74

	- Относительная величина СН, %
	0,85
	0,87
	0,93
	0,94
	3,24
	11,81
	0,99
	6,71
	4,73
	2,93
	1,30
	0,91
	0,94
	1,22
	1,08

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	161,19
	161,69
	162,15
	162,32
	164,75
	177,77
	161,86
	168,05
	164,57
	161,51
	168,38
	168,26
	168,87
	168,21
	164,31


котельная №22 (ул.Вишняки, 34а):                                                                          
Таблица 48
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	281,40
	205,72
	191,91
	134,82
	12,25
	0,00
	826,10
	0,00
	0,00
	19,96
	139,55
	186,62
	221,33
	567,46
	1393,56

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	154,98
	154,60
	155,00
	155,70
	155,06
	0,00
	155,01
	0,00
	0,00
	155,60
	155,60
	155,42
	154,65
	155,17
	155,07

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	279,94
	204,76
	191,06
	134,28
	12,22
	0,00
	822,26
	0,00
	0,00
	19,66
	138,99
	185,86
	220,37
	564,88
	1387,14

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	1,46
	0,96
	0,85
	0,54
	0,03
	0,00
	3,84
	0,00
	0,00
	0,30
	0,56
	0,76
	0,96
	2,58
	6,42

	- Относительная величина СН, %
	0,52
	0,47
	0,44
	0,40
	0,22
	0,00
	0,46
	0,00
	0,00
	1,51
	0,40
	0,41
	0,43
	0,46
	0,46

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,78
	155,33
	155,69
	156,32
	155,39
	0,00
	155,73
	0,00
	0,00
	157,99
	156,23
	156,05
	155,32
	155,88
	155,79


котельная №23 (ул.Суздальская, 27а):
Таблица 49
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	394,27
	359,30
	285,92
	191,42
	17,53
	0,00
	1248,43
	0,00
	0,00
	32,48
	224,12
	332,76
	367,43
	956,79
	2205,22

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	169,89
	170,26
	169,58
	168,23
	169,29
	0,00
	169,66
	0,00
	0,00
	171,35
	169,02
	172,16
	169,77
	170,48
	170,02

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	391,81
	357,37
	284,02
	190,11
	17,45
	0,00
	1240,76
	0,00
	0,00
	32,11
	222,50
	330,79
	365,36
	950,76
	2191,52

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	2,46
	1,93
	1,90
	1,31
	0,08
	0,00
	7,67
	0,00
	0,00
	0,37
	1,62
	1,97
	2,07
	6,03
	13,70

	- Относительная величина СН, %
	0,62
	0,54
	0,67
	0,68
	0,43
	0,00
	0,61
	0,00
	0,00
	1,14
	0,72
	0,59
	0,56
	0,63
	0,62

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	170,96
	171,18
	170,72
	169,39
	170,02
	0,00
	170,71
	0,00
	0,00
	173,33
	170,25
	173,18
	170,73
	171,56
	171,08


котельная №24 (Московский пр., 55в):
Таблица 50
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	475,79
	336,65
	307,08
	214,10
	16,65
	0,00
	1350,27
	0,00
	0,00
	27,60
	244,94
	335,43
	385,10
	993,06
	2343,33

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	154,34
	153,75
	153,78
	157,48
	157,28
	0,00
	154,60
	0,00
	0,00
	158,51
	157,34
	157,50
	153,88
	156,08
	155,23

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	473,58
	334,76
	305,43
	212,55
	16,60
	0,00
	1342,92
	0,00
	0,00
	27,23
	243,66
	333,76
	382,64
	987,29
	2330,21

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	2,21
	1,89
	1,65
	1,55
	0,05
	0,00
	7,35
	0,00
	0,00
	0,37
	1,28
	1,67
	2,46
	5,77
	13,12

	- Относительная величина СН, %
	0,46
	0,56
	0,54
	0,72
	0,27
	0,00
	0,54
	0,00
	0,00
	1,33
	0,52
	0,50
	0,64
	0,58
	0,56

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,06
	154,62
	154,61
	158,63
	157,71
	0,00
	155,45
	0,00
	0,00
	160,64
	158,16
	158,29
	154,87
	157,00
	156,10


котельная №26 (п.Сокол, 23б):
Таблица 51
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	560,74
	438,73
	402,54
	271,00
	22,81
	0,00
	1695,82
	0,00
	0,00
	41,78
	281,46
	396,15
	473,79
	1193,18
	2888,99

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	157,58
	157,73
	157,78
	157,51
	157,65
	0,00
	157,65
	0,00
	0,00
	156,28
	155,89
	157,80
	157,62
	157,23
	157,48

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	553,70
	432,87
	397,64
	267,52
	22,64
	0,00
	1674,37
	0,00
	0,00
	40,89
	277,83
	391,16
	467,34
	1177,22
	2851,59

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	7,04
	5,86
	4,90
	3,48
	0,17
	0,00
	21,45
	0,00
	0,00
	0,89
	3,63
	4,99
	6,45
	15,96
	37,40

	- Относительная величина СН, %
	1,26
	1,34
	1,22
	1,28
	0,73
	0,00
	1,26
	0,00
	0,00
	2,12
	1,29
	1,26
	1,36
	1,34
	1,29

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	159,58
	159,87
	159,72
	159,56
	158,82
	0,00
	159,67
	0,00
	0,00
	159,67
	157,93
	159,81
	159,80
	159,36
	159,54


котельная №29 (ул.Туговская, 11):
Таблица 52
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	135,74
	92,47
	90,18
	59,35
	5,13
	0,00
	382,87
	0,00
	0,00
	15,40
	71,83
	98,53
	106,14
	291,90
	674,77

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	154,18
	153,10
	152,90
	152,79
	152,71
	0,00
	153,38
	0,00
	0,00
	154,26
	154,24
	154,45
	154,48
	154,40
	153,82

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	133,79
	90,90
	88,71
	58,25
	5,07
	0,00
	376,72
	0,00
	0,00
	15,09
	70,67
	97,17
	104,55
	287,48
	664,20

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	1,95
	1,57
	1,47
	1,10
	0,06
	0,00
	6,15
	0,00
	0,00
	0,31
	1,16
	1,36
	1,59
	4,42
	10,57

	- Относительная величина СН, %
	1,44
	1,70
	1,63
	1,86
	1,09
	0,00
	1,61
	0,00
	0,00
	2,00
	1,62
	1,38
	1,50
	1,51
	1,57

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	156,43
	155,74
	155,44
	155,69
	154,39
	0,00
	155,89
	0,00
	0,00
	157,41
	156,77
	156,61
	156,84
	156,77
	156,27


котельная №210 (1-я Закоторосольная набережная, 72):                                                                                
Таблица 53
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	136,76
	130,62
	120,55
	74,74
	7,79
	0,00
	470,47
	0,00
	0,00
	15,91
	64,80
	97,12
	128,44
	306,27
	776,74

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	169,94
	169,72
	172,72
	175,08
	172,70
	0,00
	171,45
	0,00
	0,00
	175,08
	175,08
	174,24
	170,58
	172,93
	172,03

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	134,94
	128,95
	118,68
	73,53
	7,73
	0,00
	463,83
	0,00
	0,00
	15,52
	63,55
	95,40
	126,47
	300,94
	764,77

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	1,82
	1,67
	1,87
	1,21
	0,06
	0,00
	6,64
	0,00
	0,00
	0,39
	1,25
	1,72
	1,97
	5,33
	11,97

	- Относительная величина СН, %
	1,33
	1,28
	1,55
	1,62
	0,83
	0,00
	1,41
	0,00
	0,00
	2,43
	1,93
	1,77
	1,53
	1,74
	1,54

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	172,24
	171,92
	175,43
	177,97
	174,14
	0,00
	173,91
	0,00
	0,00
	179,44
	178,53
	177,38
	173,24
	175,99
	174,73


котельная №212 (ул. 5-я Портовая, 2):                                                                                
Таблица 54
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	2695,01
	2108,75
	1928,91
	1412,90
	205,72
	85,49
	8436,78
	105,69
	102,39
	290,56
	1275,03
	1944,92
	2309,66
	6028,26
	14465,03

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	153,64
	153,00
	153,97
	153,72
	156,91
	157,44
	153,69
	157,68
	157,68
	155,37
	153,61
	155,45
	154,60
	154,81
	154,15

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	2671,27
	2087,86
	1909,95
	1395,22
	193,47
	79,26
	8337,03
	93,69
	90,40
	277,72
	1255,95
	1924,78
	2288,85
	5931,39
	14268,42

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	23,74
	20,89
	18,96
	17,68
	12,25
	6,23
	99,75
	12,00
	11,99
	12,84
	19,08
	20,14
	20,81
	96,87
	196,61

	- Относительная величина СН, %
	0,88
	0,99
	0,98
	1,25
	5,95
	7,28
	1,18
	11,35
	11,71
	4,42
	1,50
	1,04
	0,90
	1,61
	1,36

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,00
	154,54
	155,50
	155,67
	166,85
	169,81
	155,53
	177,87
	178,60
	162,56
	155,95
	157,08
	156,00
	157,34
	156,28


котельная №214 (ул.Маяковского, 17а):                                                                               
Таблица 55
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	212,73
	142,30
	132,62
	104,34
	26,52
	0,00
	618,51
	0,00
	0,00
	6,12
	105,95
	163,59
	183,20
	458,86
	1077,38

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	155,32
	155,68
	155,80
	155,80
	155,80
	0,00
	155,61
	0,00
	0,00
	155,50
	155,50
	153,68
	153,64
	154,11
	154,97

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	211,93
	141,89
	132,26
	104,10
	26,49
	0,00
	616,67
	0,00
	0,00
	5,89
	105,70
	163,23
	182,76
	457,58
	1074,25

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	0,80
	0,41
	0,36
	0,24
	0,03
	0,00
	1,84
	0,00
	0,00
	0,23
	0,25
	0,36
	0,44
	1,28
	3,13

	- Относительная величина СН, %
	0,38
	0,29
	0,27
	0,23
	0,12
	0,00
	0,30
	0,00
	0,00
	3,68
	0,24
	0,22
	0,24
	0,28
	0,29

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	155,91
	156,12
	156,23
	156,17
	155,99
	0,00
	156,07
	0,00
	0,00
	161,44
	155,87
	154,02
	154,01
	154,54
	155,42


котельная №215:                                                                               
Таблица 56
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	129,08
	111,05
	108,14
	80,61
	36,25
	0,00
	465,13
	0,00
	0,00
	16,82
	83,16
	104,29
	110,19
	314,47
	779,59

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	158,14
	158,14
	158,14
	158,14
	156,02
	0,00
	157,98
	0,00
	0,00
	155,96
	155,96
	155,96
	155,96
	155,96
	157,16

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	128,09
	110,63
	107,76
	80,35
	36,21
	0,00
	463,04
	0,00
	0,00
	16,42
	82,89
	103,94
	109,78
	313,03
	776,07

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	0,99
	0,42
	0,38
	0,26
	0,04
	0,00
	2,09
	0,00
	0,00
	0,40
	0,27
	0,35
	0,41
	1,44
	3,52

	- Относительная величина СН, %
	0,77
	0,38
	0,35
	0,33
	0,00
	0,00
	0,45
	0,00
	0,00
	2,38
	0,33
	0,33
	0,37
	0,46
	0,45

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	159,36
	158,74
	158,70
	158,66
	156,18
	0,00
	158,69
	0,00
	0,00
	159,77
	156,48
	156,48
	156,55
	156,68
	157,88


котельная №216:                                                                               
Таблица 57
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	349,77
	269,22
	270,48
	207,62
	73,47
	78,39
	1248,95
	84,79
	84,86
	90,44
	196,19
	252,44
	266,35
	975,07
	2224,02

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	157,00
	156,82
	156,89
	157,45
	160,67
	160,67
	157,46
	160,67
	160,63
	160,67
	155,64
	155,20
	155,16
	156,73
	157,14

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	345,41
	265,69
	266,78
	204,18
	69,84
	75,23
	1227,13
	81,52
	82,77
	87,25
	192,13
	248,89
	262,63
	955,19
	2182,32

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	4,36
	3,53
	3,70
	3,44
	3,63
	3,16
	21,82
	3,27
	2,09
	3,19
	4,06
	3,55
	3,72
	19,88
	41,70

	- Относительная величина СН, %
	1,25
	1,31
	1,37
	1,66
	4,94
	4,03
	1,75
	3,85
	2,46
	3,53
	2,07
	1,41
	1,40
	2,04
	1,87

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	158,98
	158,91
	159,06
	160,10
	169,01
	167,41
	160,26
	167,11
	164,67
	166,55
	158,93
	157,41
	157,36
	160,00
	160,14


котельная №217:                                                                               
Таблица 58
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	75,05
	53,74
	49,54
	35,00
	2,71
	0,00
	216,03
	0,00
	0,00
	4,48
	38,81
	53,07
	60,83
	157,19
	373,22

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	155,18
	155,18
	155,18
	155,18
	155,18
	0,00
	155,18
	0,00
	0,00
	154,13
	154,13
	154,13
	154,13
	154,13
	154,74

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	74,51
	53,42
	49,26
	34,82
	2,70
	0,00
	214,71
	0,00
	0,00
	4,34
	38,62
	52,82
	60,51
	156,29
	371,00

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	0,54
	0,32
	0,28
	0,18
	0,01
	0,00
	1,32
	0,00
	0,00
	0,14
	0,19
	0,25
	0,32
	0,90
	2,23

	- Относительная величина СН, %
	0,73
	0,59
	0,56
	0,50
	0,28
	0,00
	0,61
	0,00
	0,00
	3,18
	0,48
	0,48
	0,52
	0,57
	0,60

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	156,31
	156,10
	156,06
	155,96
	155,62
	0,00
	156,14
	0,00
	0,00
	159,19
	154,88
	154,87
	154,94
	155,02
	155,67


котельная №31 (ул.Б.Федоровская, 119б):                                                                                
Таблица 59
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	316,92
	223,83
	204,17
	142,57
	11,07
	0,00
	898,57
	0,00
	0,00
	18,58
	162,75
	223,48
	256,24
	661,06
	1559,63

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	153,59
	154,90
	155,88
	159,84
	158,85
	0,00
	155,49
	0,00
	0,00
	161,00
	159,21
	155,13
	155,39
	156,40
	155,88

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	314,95
	222,63
	203,12
	141,35
	11,04
	0,00
	893,09
	0,00
	0,00
	18,11
	162,04
	221,96
	254,47
	656,58
	1549,67

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	1,97
	1,20
	1,05
	1,22
	0,03
	0,00
	5,48
	0,00
	0,00
	0,47
	0,71
	1,52
	1,77
	4,48
	9,96

	- Относительная величина СН, %
	0,62
	0,54
	0,52
	0,86
	0,27
	0,00
	0,61
	0,00
	0,00
	2,51
	0,44
	0,68
	0,69
	0,68
	0,64

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	154,55
	155,74
	156,68
	161,23
	159,28
	0,00
	156,45
	0,00
	0,00
	165,15
	159,91
	156,20
	156,47
	157,47
	156,88


котельная №38 (Парковый проезд, 7б):                                                                          

Таблица 62
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	443,99
	351,94
	334,60
	254,51
	109,21
	50,43
	1544,67
	91,33
	90,60
	112,23
	268,97
	337,71
	375,96
	1276,79
	2821,46

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	156,13
	155,72
	155,91
	156,20
	155,83
	155,87
	155,97
	155,60
	155,59
	155,90
	156,17
	155,85
	155,64
	155,82
	155,90

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	435,23
	343,92
	326,66
	247,78
	103,63
	47,59
	1504,81
	86,28
	85,55
	107,07
	261,42
	330,25
	367,66
	1238,23
	2743,04

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	8,76
	8,02
	7,94
	6,73
	5,58
	2,84
	39,86
	5,05
	5,05
	5,16
	7,55
	7,46
	8,30
	38,56
	78,42

	- Относительная величина СН, %
	1,97
	2,28
	2,37
	2,64
	5,11
	5,63
	2,58
	5,53
	5,57
	4,59
	2,81
	2,21
	2,21
	3,02
	2,78

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	159,27
	159,35
	159,70
	160,44
	164,22
	165,16
	160,10
	164,71
	164,78
	163,40
	160,68
	159,37
	159,15
	160,68
	160,36


котельная №43 (ул. 1905 года, 16):                                                                              
Таблица 66
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	5807,31
	4442,78
	4189,01
	3346,36
	1030,84
	515,08
	19331,39
	791,79
	816,26
	1172,54
	3398,40
	4426,98
	4825,10
	15431,07
	34762,46

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	152,69
	152,39
	152,24
	152,06
	152,66
	152,61
	152,41
	153,00
	153,00
	152,41
	152,05
	152,34
	152,41
	152,37
	152,39

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	5775,41
	4415,31
	4162,70
	3325,26
	1015,47
	505,87
	19200,02
	781,12
	805,54
	1160,56
	3371,14
	4401,58
	4796,48
	15316,42
	34516,44

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	31,90
	27,47
	26,31
	21,10
	15,37
	9,21
	131,37
	10,67
	10,72
	11,98
	27,26
	25,40
	28,62
	114,65
	246,02

	- Относительная величина СН, %
	0,55
	0,62
	0,63
	0,63
	1,49
	1,79
	0,68
	1,35
	1,31
	1,02
	0,80
	0,57
	0,59
	0,74
	0,71

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	153,53
	153,34
	153,20
	153,02
	154,97
	155,39
	153,45
	155,09
	155,04
	153,99
	153,27
	153,22
	153,32
	153,51
	153,48


котельная №44 (ул. Коммунаров, 1а):                                                                              

Таблица 67
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	383,34
	271,40
	247,64
	172,93
	13,42
	0,00
	1088,74
	0,00
	0,00
	22,49
	197,48
	270,83
	309,94
	800,74
	1889,48

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	162,52
	160,51
	160,06
	158,17
	157,75
	0,00
	160,71
	0,00
	0,00
	158,70
	157,90
	160,30
	160,93
	159,91
	160,37

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	380,86
	269,22
	245,63
	170,93
	13,35
	0,00
	1079,99
	0,00
	0,00
	21,90
	195,95
	268,42
	307,72
	793,99
	1873,98

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	2,48
	2,18
	2,01
	2,00
	0,07
	0,00
	8,75
	0,00
	0,00
	0,59
	1,53
	2,41
	2,22
	6,75
	15,50

	- Относительная величина СН, %
	0,65
	0,80
	0,81
	1,16
	0,54
	0,00
	0,80
	0,00
	0,00
	2,64
	0,77
	0,89
	0,72
	0,84
	0,82

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	163,58
	161,81
	161,36
	160,02
	158,60
	0,00
	162,01
	0,00
	0,00
	163,00
	159,13
	161,74
	162,09
	161,27
	161,70


котельная №45 (ул.Б.Норская, 11б): 
Таблица 68
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	789,66
	563,21
	503,26
	391,95
	44,16
	0,00
	2292,25
	0,00
	0,00
	35,66
	364,34
	564,69
	626,11
	1590,79
	3883,04

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	160,18
	159,22
	159,37
	159,20
	160,03
	0,00
	159,60
	0,00
	0,00
	159,10
	159,10
	159,13
	159,35
	159,21
	159,44

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	786,67
	560,64
	499,76
	390,15
	44,05
	0,00
	2281,27
	0,00
	0,00
	35,41
	362,50
	562,42
	622,34
	1582,67
	3863,94

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	2,99
	2,57
	3,50
	1,80
	0,11
	0,00
	10,98
	0,00
	0,00
	0,25
	1,84
	2,27
	3,77
	8,12
	19,10

	- Относительная величина СН, %
	0,38
	0,46
	0,70
	0,46
	0,25
	0,00
	0,48
	0,00
	0,00
	0,70
	0,50
	0,40
	0,60
	0,51
	0,49

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	160,79
	159,95
	160,48
	159,94
	160,44
	0,00
	160,36
	0,00
	0,00
	160,21
	159,91
	159,77
	160,31
	160,02
	160,22


котельная №46 (Тутаевское шоссе, 95б):                                                                              
Таблица 69
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	1996,57
	1439,87
	848,93
	595,80
	55,75
	155,19
	5092,10
	208,96
	174,12
	182,12
	637,84
	1168,62
	1132,44
	3504,10
	8596,20

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	156,48
	156,93
	157,46
	157,02
	159,95
	162,92
	157,07
	160,12
	162,13
	155,83
	155,91
	155,90
	155,72
	156,40
	156,80

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	1973,17
	1420,25
	831,53
	582,75
	49,27
	149,07
	5006,04
	201,82
	169,95
	174,73
	624,20
	1152,00
	1113,30
	3436,00
	8442,04

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	23,40
	19,62
	17,40
	13,05
	6,48
	6,12
	86,06
	7,14
	4,17
	7,39
	13,64
	16,62
	19,14
	68,10
	154,16

	- Относительная величина СН, %
	1,17
	1,36
	2,05
	2,19
	11,62
	3,95
	1,69
	3,42
	2,39
	4,06
	2,14
	1,42
	1,69
	1,94
	1,79

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	158,34
	159,09
	160,75
	160,54
	180,98
	169,61
	159,77
	165,79
	166,10
	162,42
	159,32
	158,15
	158,40
	159,50
	159,66


котельная №49 (Тутаевское шоссе, 13а):
Таблица 70
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	183,95
	120,07
	118,12
	83,02
	1,35
	0,91
	507,41
	0,00
	0,00
	14,81
	85,41
	123,16
	133,38
	356,77
	864,18

	- Нормированный расход топлива на 

   производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	153,09
	152,76
	152,73
	152,79
	158,21
	158,21
	152,90
	0,00
	0,00
	153,31
	153,23
	153,21
	153,29
	153,25
	153,05

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	179,71
	116,43
	114,57
	80,11
	1,19
	0,87
	492,88
	0,00
	0,00
	14,16
	82,39
	119,85
	129,64
	346,04
	838,92

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	4,24
	3,64
	3,55
	2,91
	0,16
	0,04
	14,53
	0,00
	0,00
	0,65
	3,02
	3,31
	3,74
	10,73
	25,26

	- Относительная величина СН, %
	2,31
	3,03
	3,01
	3,50
	11,77
	0,00
	2,86
	0,00
	0,00
	4,42
	3,54
	2,69
	2,81
	3,01
	2,92

	- Нормированный удельный расход топлива

   на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	156,71
	157,54
	157,46
	158,33
	179,32
	165,05
	157,41
	0,00
	0,00
	160,40
	158,85
	157,44
	157,72
	158,00
	157,66


4.6. Общая сводная таблица результатов расчета группового нормированного удельного расхода топлива на производство тепловой энергии на котельных: ОАО «Яргортеплоэнерго» г.Ярославль на 2019 год:
Таблица 71
	Показатель
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	I полугодие
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	II полугодие
	Среднегодовое значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	
	14

	- Производство тепловой энергии, Гкал
	43079,63
	32954,01
	29981,58
	22863,00
	6112,58
	4029,05
	139019,84
	3003,73
	4077,94
	6782,42
	23314,87
	31818,33
	35476,74
	104474,03
	243493,86

	- Нормированный расход топлива на производство тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	156,26
	156,11
	154,78
	154,61
	154,77
	155,17
	155,54
	155,03
	155,12
	154,75
	154,58
	155,21
	156,15
	155,35
	155,45

	- Отпуск тепла с коллекторов, Гкал
	42492,61
	32470,02
	29584,64
	22523,43
	5961,16
	3922,45
	136954,31
	2919,50
	3969,01
	6609,30
	22945,20
	31429,36
	34939,99
	102812,36
	239766,67

	- Собственные нужды (СН) котельной, Гкал
	587,02
	483,99
	396,94
	339,57
	151,42
	106,60
	2065,53
	84,23
	108,93
	173,12
	369,67
	388,97
	536,75
	1661,67
	3727,19

	- Относительная величина СН, %
	1,36
	1,47
	1,32
	1,49
	2,48
	2,65
	1,49
	2,80
	2,67
	2,55
	1,59
	1,22
	1,51
	1,59
	1,53

	- Нормированный удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	158,41
	158,44
	156,85
	156,95
	158,70
	159,38
	157,88
	159,51
	159,38
	158,80
	157,07
	157,13
	158,55
	157,86
	157,87
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